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Genehmigungsbescheid

l. Tenor

1.1
Auf Antrag vom 16. Juli 2021, zuletzt ergénzt am 9. August 2022, wird der

Wilhelm Fay Limited Century House
16 Par-la-Ville Road Hamilton HM08 Bermuda,
vertreten durch Bird & Bird LLP, RA Dr. Barcaba,
MarienstraBe 15, 60329 Frankfurt am Main

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) die Genehmigung erteilt, auf dem

Grundstlck in: 65936 Frankfurt/ Main

Grundbuch Gemarkung: Frankfurt am Main - Sossenheim
Flur: 24

Flurstick: 264/1

Gebaude: Wilhelm Fay Limited Rechenzentrum
Rechts- und Hochwert

(ETRS89/UTM): 470525,5/5552671,31

eine Notstromdieselmotoranlage (NDMA) fur Ausfélle der 6ffentlichen Stromversorgung fur
das Rechenzentrum in der Wilhelm-Fay-Stral3e 7, 65936 Frankfurt am Main zu errichten und zu

betreiben.

Regierungsprésidium Darmstadt Telefon: 069-2714-0 (Zentrale) Fristenbriefkasten:
Abteilung Umwelt Frankfurt Telefax: 069-2714-5950 Luisenplatz 2,
GutleutstraBe 114 Internet: www.rp-darmstadt.hessen.de 64283 Darmstadt

60327 Frankfurt am Main



Diese Genehmigung ergeht nach MaBBgabe der unter Abschnitt IV dieses Bescheides aufge-
fihrten Plane, Zeichnungen und Beschreibungen und unter den in Abschnitt V festgesetzten
Nebenbestimmungen.

Die Genehmigung berechtigt zur Errichtung und zum Betrieb von 18 NDMA des Typs Cater-
pillar 3516E SRR D20-3500-054 mit einer Feuerungswarmeleistung (FWL) von insgesamt
110,88 MW (je NDMA 6,16 MW) und einer max. Betriebsstundenzahl von 509 Stunden pro
Jahr fur den Notstrombetrieb. Alle NDMA sind mit einer Anlage zur Selektiven Katalytischen
Reduktion (SCR) zur NO.-Minderung ausgestattet.

Die Anlage umfasst
J Bestandsanlage (baurechtlich genehmigt im Rahmen der Baugenehmigung vom 22.

November 2018 in der Fassung des 1. Nachtrags zur Baugenehmigung vom 2. Sep-

tember 2021 (Az. B-2018-642-6)) bestehend aus

- 8 NDMA im Westfligel mit einer FWL von je 6,16 MW,

- inklusive der erforderlichen dienenden Nebeneinrichtungen bereits fir 18 NDMA
(Kamine, Tanks, Abfillplatz, zugehdrige Verrohrung und Pumpen, zugehdrige
MSR-Technik),

- Abgasreinigungseinrichtung als SCR je NDMA zur Entstickung,

- Alle Gebaudeteile fir die insgesamt 18 NDMA.

. Ausbaustufe (neu zu errichten)
- 10 NDMA mit einer FWL von je 6,16 MW.

Insgesamt umfasst die mit diesem Bescheid genehmigte Anlage damit im Einzelnen:

18 NDMA (Motortyp CAT 3516E SRR D20-3500-054) mit einer FWL von je 6,16 MW inklusive
Abgasreinigungseinrichtung als SCR je NDMA zur Entstickung und zugehérigen Nebenein-
richtungen.
- Notstromerzeugung West:
- 9 baugleiche NDMA (9 Gensets: Motor und Generator) von je 6,16 MW, in Summe
55,44 MW,
- Betankungsanlage West (1 Betankungsschrank, 1 Betankungsflache, 1 Leichtflissig-
keitsabscheider),
- Kraftstofflagertanks West (9 Erdtanks je 40 m3, 1 Kraftstoffpflegeanlage, 2 Doppel-
pumpenstationen),
- Kraftstoff Tagestanks West (? Tagestanks je 2 m3),
- Tanklager Urea West (3 Lagertanks, je 11,25 m3, 1 Doppelpumpenstation, 1 Rickfihr-
pumpe),
- Tagestanklager Urea West (? Tagestanks, je 1Tm3),
- SCR Abgasreinigungsanlage West (9 Urea-Dosiersysteme, 9 Kompressoren, 9 Zufihr-
pumpen 9 SCR -Kat),
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- Beliftungsanlage West (9 Ventilatoren, 9 Schalldampfer),
- Abgasanlage West (9 Einzelschornsteine),
- Ruckkuhler der Genset West (9 x Kiihler 9 x KiihImittelpumpen).

- Notstromerzeugung Ost:

- 9 baugleiche NDMA (9 Gensets: Motor und Generator) von je 6,16 MW, in Summe
55,44 MW,

- Betankungsanlage Ost (1 Betankungsschrank, 1 Betankungsflache, 1 Leichtflissig-
keitsabscheider),

- Kraftstofflagertanks Ost (3 Erdtanks je 100 m3, konstruktiv geteilt 3 x 33,3 m3, 1 Kraft-
stoffpflegeanlage, 2 Doppelpumpenstationen)

- Kraftstoff Tagestanks Ost (9 Tagestanks je 2 m3),

- Tanklager Urea Ost (3 Lagertanks, je 11,25 m3 1 Doppelpumpenstation, 1 Rickfuhr-
pumpe),

- Tagestanklager Urea Ost (? Tagestanks, je Tm3),

- SCR Abgasreinigungsanlage Ost (9 Urea-Dosiersysteme, 9 Kompressoren, 9 Zufihr-
pumpen, 9 SCR -Kat),

- Beluftungsanlage Ost (9 Ventilatoren, 9 Schalldémpfer),

- Abgasanlage Ost (9 Einzelschornsteine),

- Ruackkihler der Genset Ost (9 x Kihler, 9 x KihImittelpumpen).

1.2

Sofern den im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit fristgerecht erhobenen Einwendun-
gen nicht durch Nebenbestimmungen in diesem Bescheid Rechnung getragen wurde, wer-
den im Ubrigen die Einwendungen gegen die geplanten MaBnahmen zuriickgewiesen.

1.3
Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen. Die Festsetzung der Hohe der
Kosten erfolgt in einem gesonderten Bescheid.

Il. Eingeschlossene Entscheidungen

Diese Genehmigung schlieBt nach § 13 BImSchG andere, die Anlage betreffende behordliche
Entscheidungen ein.

Hierbei handelt es sich um die Befreiung von Festsetzung 1a des Bebauungsplans Nr. 341 A
nach § 31 Baugesetzbuch (BauGB).
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Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet behdordlicher Entscheidungen, die nach
§ 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden (§ 21 Abs. 2 der 9. BIm-
SchV).

Mit der Genehmigung werden die Anzeigen nach § 40 der Verordnung tber Anlagen zum
Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen (AwSV) fur die HBV-Anlagen G-05 und G-10 bis G-
18 zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen bestatigt.

Folgende Anlagenteile sind jeweils Bestandteil einer HBV-Anlage:

- Notstromaggregat (Genset)

- Tagestank Kraftstoff 2 m3

- Tagestank Urea 1 m3

- SCR-Anlage zur Abluftreinigung

- Ruckkihler mit LangzeitkihImittel 1,6 m3
- Zugehorige Rohrleitungen
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IV. Antragsunterlagen

Dieser Entscheidung liegen folgende Unterlagen zu Grunde:

- Antrag vom 16. Juli 2021
- Antragsunterlagen gemaB Inhaltsverzeichnis zuletzt ergénzt am 25. Marz 2022

- Antrag vom 9. Mai 2022 auf Erweiterung der Zulassung des vorzeitigen Beginns
nach § 8a Abs. 1 BImSchG vom 13. April 2022, zuletzt erganzt am 5. Juli 2022.
- Ausgangszustandsbericht vom 22. Juni 2022
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- Nachtrag vom 9. August 2022: Ergénzung Larmschutzgutachten Nr. 42818 G1
Rev.2 zur Larmausbreitung durch Betriebstichtigkeitsprifungen

Die Antragsunterlagen gemaf Inhaltsverzeichnis sind in Anlage 1 aufgefihrt.

V. Nebenbestimmungen gemafB § 12 BImSchG

1. Allgemeines

V.1.1

Die Urschrift oder eine Kopie des bestandskraftigen Bescheides sowie der dazugehérenden
in Abschnitt IV aufgefiihrten Unterlagen inklusive Ausgangszustandsbericht (AZB) sind am Be-
triebsort aufzubewahren und den Mitarbeitern der Genehmigungs- oder Uberwachungsbe-
hérden auf Verlangen vorzulegen.

V.1.2

Die Anlage zur Notstromversorgung des Rechenzentrums ist entsprechend den vorgelegten
und im Abschnitt IV genannten Unterlagen zu errichten und wie in den Nebenbestimmungen
unter V.3.2.1 und V.3.2.2 spezifiziert zu betreiben, soweit im Folgenden keine abweichenden
Regelungen getroffen werden. Ergeben sich Widerspriiche zwischen den Regelungen in Ab-
schnitt V und den in Abschnitt IV genannten Unterlagen, so gelten Erstere.

V.1.3 Hinweis

Anlagen zur Notstromversorgung sind definiert als NDMA einschlieBlich aller Anlagenteile
und Verfahrensschritte, die zum Betrieb der NDMA notwendig sind, und aller Nebeneinrich-
tungen, die mit den Anlagenteilen und Verfahrensschritten der Notstromversorgung durch die
NDMA in einem rdumlichen und betriebstechnischen Zusammenhang stehen und die fir das
Entstehen schadlicher Umwelteinwirkungen, die Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwir-
kungen oder das Entstehen sonstiger Gefahren, erheblicher Nachteile oder erheblicher Belas-
tigungen von Bedeutung sein kénnen.

V.1.4

Der Start der Inbetriebnahme (=erste Beaufschlagung der Anlage mit Brennstoff im Sinne ei-
ner warmen Inbetriebnahme) inklusive der ersten Betriebstlchtigkeitstests sind dem Regie-
rungsprasidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F 43.1 ,Immissionsschutz
(Energie, Lérmschutz)” (im Folgenden: RPDa Dezernat IV/F 43.1) vorher anzuzeigen (schriftlich
oder per E-Mail an Poststelle 1V F@rpda.hessen.de).
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V.1.5
Es ist vor Start der Inbetriebnahme eine Betriebsanweisung aufzustellen, in der enthalten sein

mussen:
o Sicherheitsmal3nahmen fir den Betrieb und die Wartung der Anlage (ein-
schlieBlich An- und Abfahren)
o Verhalten bei auBergewdhnlichen Vorkommnissen
o Beseitigung von Storungen
o Wesentliche, das Emissionsverhalten der Anlage kennzeichnende, Sollwerte
und MaBnahmen bei Abweichungen von diesen Sollwerten
o MaBnahmen und Verhalten beim An- und Abfahren der Anlage
V.1.6

Das Betriebspersonal ist mit Arbeitsaufnahme, sowie darauf folgend mindestens einmal jahr-
lich, Gber die den Betrieb der Anlage betreffenden Regelungen zu unterrichten. Die Unterrich-
tung ist zu dokumentieren.

V.1.7.

Der Anlagenbetreiber hat der zustandigen Behérde unverziglich jede im Hinblick auf § 5 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG bedeutsame Storung (Ausfall von Messeinrichtungen, Auswerteeinrich-
tungen etc.) des bestimmungsgemaBen Betriebs der Anlage mitzuteilen.

V.1.8.
Es ist der Uberwachenden Behorde (RPDa Dezernat IV/F 43.1) spatestens 3 Monate nach Inbe-

triebnahme der Anlage ein aktualisierter Aufstellungsplan sowie ein entsprechend aktualisier-
tes R&l FlieBbild zu libersenden.

V.1.9

Vor Ort sind die jeweiligen Datenblatter der Motorenhersteller der eingebauten NDMA (Zep-
pelin, Motortypvariante Caterpillar 3516E) bereit zu stellen und auf Verlangen der zustandigen
Uberwachungsbehérde vorzulegen.

V.1.10
Als Brennstoff ist ausschlieBlich Heizol EL, schwefelarm, nach DIN 51603-1 oder Diesel nach
DIN EN 590 zu verwenden.

V1.1
Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von einem Jahr nach Bestandskraft dieses
Genehmigungsbescheides mit der Anlagendnderung begonnen wird oder nicht innerhalb
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von drei Jahren nach Bestandskraft dieses Genehmigungsbescheides der Betrieb aufgenom-
men wird. Die Fristen konnen auf Antrag verlangert werden.

V.2  Ausgangszustandsbericht (AZB)

V.2.1

Fir die Probenahmen ist sicherzustellen, dass die dabei verwendete Tauchmotorpumpe im
Bereich der Messstellenverfilterungen eingehédngt wird. Die jeweiligen Ausbaupléne sind
hierzu als Grundlage zu verwenden.

V.2.2
Die Proben sind bei quasi-konstanten Werten fir die parallel zur Probenahme erfassten Feld-
parameter zu entnehmen (vgl. Handbuch Altlasten, Band 3, Teil 2 Untersuchung von altlastver-

dachtigen Fléchen, Hessisches Landesamt fir Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG),
Wiesbaden, 2014).

V.2.3
An den Grundwassermessstellen GWM B1, GWM B 2, GWM B 4, GWM B 5 und GWM B 6 sind
folgende Parameter zu untersuchen:

- Gesamtstickstoff (gebunden)

— Natrium

- Schwefel (gelost)

- Zink

- MKW

- BTEX inkl. Cumol, Styrol und TMB

— Nitrit.

V.2.4

Werden bei den Probenahmen Auffalligkeiten festgestellt, die die Verlagerung einer Grund-
wasserbelastung oder einen neuen Eintrag dokumentieren, ist dies umgehend dem Regie-
rungsprasidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F 41.5 - Bodenschutz
West (Im Folgenden RPDa Dezernat IV/F 41.5) mitzuteilen.

V.2.5
Die unter V.2.3 gelisteten Parameter sind an den dort genannten Messstellen alle finf Jahre zu
untersuchen.

Als erstmalige Untersuchung gilt die Grundwasseruntersuchung im vorgelegten AZB vom
Stand 11. Marz 2022.
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V.2.6

Werden im Rahmen von Routinekontrollen des Anlagenbestandes Storungen entdeckt oder
aber durch die technischen Uberwachungseinrichtungen registriert, so ist das RPDa Dezernat
IV/F 41.5 unmittelbar zu informieren. Dabei ist von einem fachkundigen Ingenieurbiro eine
Einschatzung abzugeben, ob es zu einer Havarie mit Auswirkungen auf Boden und Grundwas-
ser gekommen sein kénnte. Fir diesen Fall sind bereits Vorschlage fur die weitergehende zu-
satzliche Untersuchung von Boden und/oder Grundwasser zu formulieren.

V.2.7

Alle MaBnahmen zur Uberwachung einschlieBlich der Dokumentation sind durch ein fachkun-
diges Ingenieurbiiro zu erbringen. Die Sach- und Fachkunde ist entsprechend zu dokumentie-
ren.

V.2.8

Die MafBhahmen zur Uberwachung sind im Turnus von finf Jahren, beginnend 2027, auszu-
fihren und in einem Kurzbericht darzustellen und zu bewerten. Der Bericht ist dem RPDa De-
zernat IV/F 41.5 jeweils spatestens bis zum 31. Marz des Folgejahres vorzulegen.

V.3 Immissionsschutz - Luftreinhaltung

V.3.1 Allgemeines

V.3.1.1 Hinweis:

Die NDMA unterliegen den Anforderungen der 44. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(BImSchV), die zu berlcksichtigen und umzusetzen sind (z.B. Anforderungen in Bezug auf An-
zeigepflichten nach § 6 der 44. BImSchV oder neue Anforderungen in Bezug auf Emissionsbe-
grenzungen und Messverpflichtungen), sofern die zustindige Genehmigungs- und Uberwa-
chungsbehdrde mit diesem Bescheid nicht bereits Anforderungen zur Vorsorge gegen schad-
liche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen gestellt hat, die Gber die Anforderun-
gen dieser Verordnung hinausgehen.

Fir weitere Informationen wird auf die Homepage des Regierungsprasidiums Darmstadt ver-
wiesen (https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/laerm-luft-strahlen/mittel-

grosse-feuerungsanlagen )

V.3.1.2

Die als Antragsunterlagen vorgelegte Immissionsprognose der TUV Rheinland Energy GmbH
vom 18. November 2021 (Berichtsnr. 936/21251603/B2, im Folgenden Immissionsprognose-
genannt) ist Bestandteil dieser immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.

Die Voraussetzungen und Randbedingungen wie Kaminhdhen, Motordaten, Feuerungswar-
meleistungen, Einsatzstoffe, Emissionsparameter, Betriebszeiten der Notstromdieselmotoren-
anlagen (NDMA) sowie Daten zur Ausfiihrung der Abgasleitungen fiir die Berechnungen oben
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genannter Immissionsprognose sind fir Errichtung und Betrieb aller NDMA am Standort Wil-
helm-Fay-StraBBe 7, 65936 Frankfurt am Main, rechtlich und tatsachlich bindend.

V.3.2 Betrieb der NDMA

V.3.2.1

Folgende Betriebsarten und -zeiten der NDMA sind ausschlieBlich zugelassen:

Notstrombetrieb (Parallelbetrieb)

Die NDMA sind ausschlieBlich als Notstromaggregate zu betreiben, die der Sicher-
stellung des Elektrizitdtsbedarfs des Rechenzentrums bei Ausfall der 6ffentlichen
Stromversorgung dienen (Notstrombetrieb unabhédngig von der Anzahl der parallel
betriebenen NDMA)

Black Building Test (Parallelbetrieb)

Jede NDMA darf zur Erprobung ihrer Einsatzbereitschaft im ,Black-Building-Test”
jeweils maximal 2 Stunden pro Kalenderjahr betrieben werden
Funktionstestbetrieb 1 (Solobetrieb)

jede NDMA darf zur Erprobung ihrer Einsatzbereitschaft im ,Funktionstest 1" jeweils

maximal 1 Stunde pro Monat (maximal 12 Stunden pro Kalenderjahr) betrieben wer-
den

Funktionstestbetrieb 2 (Solobetrieb)

Jede NDMA darf zur Erprobung ihrer Einsatzbereitschaft im ,Funktionstest 2” jeweils
maximal dreimal 2 Stunden pro Kalenderjahr (insgesamt maximal 6 Stunden pro Ka-
lenderjahr) betrieben werden

Betrieb fur die Durchfiihrung von Emissionsmessungen (Solobetrieb)

Jede NDMA darf jeweils fur die Durchfihrung von Emissionsmessungen betrieben
werden

Betriebszeiten

Die 18 NDMA durfen im Notstrombetrieb (bei Ausfall der 6ffentlichen Stromversor-
gung zur Sicherstellung des Elektrizitdtsbedarfs des Rechenzentrums in der Summe
nicht mehr als 509 Stunden pro Jahr fir den Notstrombetrieb betrieben werden
(sonstiger Parallelbetrieb im Funktionstest-/Wartungsbetrieb ist ausschlieBlich wie
unter Nr. 2 (Black Building Test) spezifiziert zulassig).

Bei den Betriebszustdnden 3., 4 und 5. darf jeweils nicht mehr als eine NDMA des Rechenzent-

rums betrieben werden, d.h. es ist kein Parallelbetrieb in diesen Testbetriebsszenarien 3., 4.

und 5. zulassig.
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V.3.2.2
Folgende Betriebsarten werden auf die genehmigte Betriebsstundenzahl von 509 h/a ange-
rechnet:
- Notstrombetrieb
- Parallelbetriebs der NDMA wahrend der Betriebstiichtigkeits- und Inbetriebnahme-
tests im Sinne der warmen Inbetriebnahme. Die Zeitdauer wird von der Betriebsstun-
denzahl von 509 h/a des Inbetriebnahmejahrs abgezogen
- Black Building Test
- Ein Betrieb der NDMA im Rahmen des Funktionstest-/Wartungsbetrieb Gber den in
V.3.2.1 spezifizierten Umfang hinaus wird im entsprechenden Jahr von der jéhrlich zu-
ldssigen und unter der Nebenbestimmung V.3.2.1 Nr. 6 angegebenen Betriebsstun-
denzahl von 509 Stunden pro Jahr abgezogen.

Der Betrieb gem. den Betriebszustanden 3., 4 und 5.in V.3.2.1 (Solobetrieb) wird nicht von der
genehmigten Betriebsstundenzahl von 509 h/a abgezogen.

V.3.2.3

Folgender Betrieb einzelner oder mehrerer NDMA sind dem RPDa Dezernat IV/F 43.1

unverziglich anzuzeigen:

a) Betrieb der NDMA nach Nebenbestimmung V.3.2.1 Nr. 1 (Notstrombetrieb),

b) Betrieb der NDMA, der Uber die zulassigen Betriebszeiten nach Nebenbestimmung
V.3.2.1 Nr. 2 (Black Building Test), Nr. 3 (Funktionstestbetrieb 1), Nr. 4 (Funktionstest-
betrieb 2) und Nr. 5 (Betrieb fir die Durchfihrung von Emissionsmessungen) hinaus-
geht,

c) nicht von den o.a. Betriebsfalldefinitionen a) oder b) erfasst wird, aber nicht durch Ne-
benbestimmungen V.3.2.1.i.V.m. V.3.2.2 ausgeschlossen wird.

Die Anzeige hat mindestens folgende Angaben zu enthalten:

- Anzahl der NDMA, die in Betrieb sind,

- den Grund der Inbetriebnahme der NDMA,

- Angabe der internen Bezeichnung (Nummer der NDMA),

- Position der Kamine,

- installierte FWL und

- Angabe der voraussichtlichen Zeitdauer des Betriebs des oder der NDMA.

V.3.2.4

Der Termin fur den Start der warmen Inbetriebnahme der hiermit genehmigten neuen NDMA
ist dem RP Da Dezernat IV/F 43.1 vorher schriftlich nach § 6 der 44. BImSchV anzuzeigen. Hier-
bei ist das auf der Homepage (https://www.hlnug.de/themen/44-bimschv) des Hessischen
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Landesamtes fir Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) verdffentlichte Formblatt zu ver-
wenden, elektronisch auszufillen und per Email (an Poststelle_IV_F@rpda.hessen.de) zu sen-
den.

V.3.2.5

Vor Start der warmen Inbetriebnahme der neu genehmigten NDMA ist dem RPDa Dezernat
IV/F 43.1 ein Konzept zur Abstimmung vorzulegen, in dem bezogen auf die NDMA des Re-
chenzentrums dargelegt wird, wie bei Erreichen der genehmigten Betriebsstunden mit den
NDMA verfahren wird.

In diesem Konzept ist insbesondere darzulegen, wie zur Vermeidung der Uberschreitung der
genehmigten Betriebsstunden fiir den Betrieb der NDMA die Einrichtungen des Rechenzent-
rums geregelt im Notstromfall frihzeitig in einen unkritischen Zustand gebracht werden kén-
nen.

Hinweis:

Die Berechnung nach Leitfaden zum Nachweis hinreichend hoher Schornsteine basieren da-
rauf, dass die NDMA nicht mehr als die genehmigten Stunden laufen.

V.3.2.6

Die Feuerungswarmeleistung ist pro Motor auf maximal 6,16 MW begrenzt.

Vor Start der warmen Inbetriebnahme der neu genehmigten NDMA sind alle NDMA mit kon-
tinuierlichen Messeinrichtungen zur messtechnischen Erfassung, Registrierung und Auswer-
tung der Betriebszeiten und der jeweils gefahrenen Feuerungswarmeleistungen der NDMA
auszurusten.

Die Betriebszeiten und die dabei jeweils gefahrenen FWL aller 18 NDMA sind fur jede NDMA
nach warmer Inbetriebnahme der neu genehmigten NDMA zeitbezogen (Datum, Uhrzeit, mit
Angabe des Anlasses bzw. Grundes des Betriebs) kontinuierlich zu messen, zu registrieren und

auszuwerten.

V.3.2.7

Vor Start der warmen Inbetriebnahme der neu genehmigten NDMA ist das jeweilige mess-
technische Konzept zur Erfillung der Nebenbestimmung V.3.2.6 hinsichtlich der Methodik und
der dazu erforderlichen Mess-, Registrier- und Auswerteeinrichtungen bzw. der dazu erforder-
lichen Vorkehrungen mit dem RPDa Dezernat IV/F 43.1 abzustimmen.

Nach erfolgter Abstimmung der geforderten Nachweise und Konzepte und vor Start der war-
men Inbetriebnahme der neuen NDMA muss die Zustimmung des RPDa Dezernat IV/F 43.1
zum Start der warmen Inbetriebnahme vorliegen.
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V.3.3 Ableitung der Abgase

V.3.3.1

Vor Start der warmen Inbetriebnahme der neu genehmigten NDMA sind die Hohen aller er-
richteten Kaminzige zur Ableitung der Emissionen entsprechend Genehmigungsantrag aus-
zufuhren (Mindesthohe 30 m).

Hierbei sind die Abgase der NDMA lber Kamine senkrecht nach oben abzuleiten. Als ggf.
installierter Regenschutz ist ausschlieBlich eine Deflektorhaube zulassig.

V.3.3.2

Fir den Nachweis der nach Nebenbestimmung V.3.3.1 realisierten Kaminhdhen und Ausfiih-
rungen fur die Abgasleitungen gemaf Beschreibungen im Genehmigungsantrag und Immis-
sionsprognose ist spatestens eine Woche vor Start der warmen Inbetriebnahme der neu ge-
nehmigten NDMA dem RPDa Dezernat IV/F 43.1 jeweils eine entsprechende Bescheinigung
der Bauleitung tber die Einhaltung der festgelegten Bauh6hen der Kamine und Ausfiihrungen
der Abgasleitungen vorzulegen. Die tatsachlich ermittelten Werte fiir die Kaminhdhen sind in
diesen Bescheinigungen jeweils anzugeben. Diese Bescheinigungen zusammen mit entspre-
chenden Nachweisen, wie Beschreibungen inklusive Plane zur Ausfiihrung der Kamine und
der Abgasleitungen (wie Angaben zu Werkstoffen, Warmeddammungen, Leitungsléngen), sind
am Betriebsort des o.a. Rechenzentrums aufzubewahren und den fiir die Genehmigung und
Uberwachung zustdndigen Behérden auf Verlangen vorzulegen.

V.3.3.3

An den Emissionsquellen sind fiir Emissionsmessungen, die fir den Normalbetrieb nach Start
der warmen Inbetriebnahme der neuen NDMA an jedem Motor fir Stickoxide als Stickstoffdi-
oxid, Kohlenmonoxid, Staub, Schwefeloxide als Schwefeldioxid und Formaldehyd durchzufiih-
ren sind, geeignete Messstellen nach Stand der Messtechnik an jedem errichteten Kaminzug
einzurichten. Hierbei sind die Vorgaben nach DIN EN 15259 zu berlcksichtigen.

Die Eignung und der ordnungsgemale Einbau der jeweiligen Messstelle ist vor Ort vor Start
der warmen Inbetriebnahme der neuen NDMA durch eine nach § 29 b BImSchG in Verbindung
mit der Bekanntgabeverordnung (41. BImSchV)vom 2. Mai 2013, zuletzt gedndert durch Art.15
des Gesetzes vom 10. August 2021, bekannt gegebenen Stelle zu prifen und zu bescheinigen.
Der Bericht dieser Stelle ist dem RPDa Dezernat IV/F 43.1 vor Start der warmen Inbetrieb-
nahme der neuen NDMA vorzulegen.

V.3.4 Emissionsgrenzwerte / Messbedingungen

V.3.4.1

Folgende Emissionsbegrenzungen bzw. Emissionskonzentrationen gelten fir jeden einzelnen
Motor (NDMA) dieses Rechenzentrums als jeweils einzuhaltende Emissionsbegrenzungen
beim Betrieb der jeweiligen NDMA (Die Emissionsbegrenzungen gelten fir jeden Kaminzug):
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Bezeichnung der Schadstoffparameter | Emissionsgrenzwert [mg/Nm?3] pro
Emissionsquelle Kaminzug

(1 Kaminzug pro
Emissionsquelle)

Einzelquellen NOx als NO, 500

Q1 bis Q18 NH; 30
CO 1078,6 (Teillast)
CO 323,1 (Volllast)
SOyals SO, 7,34
HCHO 60
Gesamtstaub 50

Die Motoren mussen mit den Kennzeichnungen vor Ort eindeutig den Kennzeichnungen in
der Immissionsprognose bzw. den Bezeichnungen der o.a. Emissionsquellen zuordenbar sein.

V.3.4.2

Die Grenzwerte fir die in Nebenbestimmung V.3.4.1 festgelegten Emissionskonzentrationen
zu den Luftschadstoffen beziehen sich hierbei jeweils auf einen Volumengehalt an Sauerstoff
im Abgas von 5 %, als Masse der emittierten Stoffe, bezogen auf das Volumen (Massenkon-
zentration) von Abgas im Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa), nach Abzug des Feuchtegehalts
an Wasserdampf.

V.3.4.3

Die Emissionsbegrenzungen fur die Luftschadstoffe gelten jeweils als eingehalten, wenn das
Ergebnis jeder Einzelmessung zuzliglich der Messunsicherheit die in diesem Genehmigungs-
bescheid jeweils parameterbezogen festgelegte Emissionsbegrenzung nicht Gberschreitet.

V.3.4.4
Soweit Emissionsgrenzwerte auf Sauerstoffgehalte im Abgas bezogen sind, sind die im Abgas
gemessenen Massenkonzentrationen nach der folgenden Gleichung umzurechnen:

g 21—-0s
"T21-0."
Mit
Ewm gemessene Massenkonzentration,
Ee Massenkonzentration, bezogen auf den Bezugssauerstoffgehalt,

Owm  gemessener Sauerstoffgehalt,
Oe Bezugssauerstoffgehalt

V.3.4.5
Fir die fur jeden Motor vorzulegenden Nachweise Uber die dauerhafte Einhaltung der Emissi-
onsgrenzwerte fur Stickstoffoxide gemaB den Vorgaben nach § 24 Absatz 7 der 44. BImSchV
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ist vor Start der warmen Inbetriebnahme der neuen NDMA das entsprechende Konzept zur
Erfillung hinsichtlich der Methodik und der dazu erforderlichen Mess-, Registrier- und Aus-
werteeinrichtungen bzw. der dazu erforderlichen Vorkehrungen mit dem RPDa Dezernat IV/F
43.1 abzustimmen.

Im Rahmen des Konzepts hat der Anlagenbetreiber ferner darzulegen, wie Nachweise Gber
den kontinuierlichen effektiven Betrieb der Abgasreinigungseinrichtung (SCR-Anlage zur Min-
derung der Stickstoffoxidemissionen) geflihrt werden, um sicherzustellen, dass die jeweiligen
fur jede NDMA geltenden Begrenzungen fur Stickstoffoxid- und Ammoniakemissionen (siehe
Nebenbestimmung V.3.4.1) sicher eingehalten werden.

Nach erfolgter Abstimmung und vor Start der warmen Inbetriebnahme der neuen NDMA muss
die Zustimmung des RPDa Dezernat IV/F 43.1 zum Start der warmen Inbetriebnahme vorlie-
gen.

Die Ergebnisse der Ermittlungen und Auswertungen im Betrieb entsprechend dieses Konzepts
sind in einem Jahresbericht zu dokumentieren. Dieser Bericht ist bis spatestens zum 31. Marz
des dem jeweiligen Berichtsjahr folgenden Jahres dem RPDa Dezer-nat IV/F 43.1 zu Ubersen-
den.

V.3.5 Durchfiihrung von Emissionsmessungen
V.3.5.1 Emissionsmessungen / Messturnus / Messplan / Messbericht

V.3.5.1.1
Spatestens vier Monate nach Start der warmen Inbetriebnahme der neuen NDMA und an-
schlieBend wiederkehrend jeweils

a) nach Ablauf von einem Jahr im Falle von Staub und Kohlenmonoxid sowie

b) nach Ablauf von drei Jahren im Falle von Stickstoffoxiden als Stickstoffdioxid, Ammo-
niak und Schwefeloxiden als Schwefeldioxid

hat der Anlagenbetreiber die Einhaltung der in Auflage V.3.4.1 fir den Betrieb der einzelnen
NDMA festgelegten Emissionsbegrenzungen durch Vornahme von Emissionsmessungen an
jedem Kaminzug durch eine geeignete, nach § 29b BImSchG in Verbindung mit der
41. BImSchV bekannt gegebenen Stelle (siehe entsprechende Informationen auf der Internet-
seite des HLNUG, veréffentlicht unter dem aktuellen Link
https://www.hInug.de/themen/luft/emissionen/qualitaetssicherung-von-29b-messstel-
len/pruefung-von-emissionsmessungen feststellen zu lassen.

In Bezug auf den Nachweis der Einhaltung der in V.3.4.1 fir den Betrieb der einzelnen NDMA
festgelegten Emissionsbegrenzungen fir den Schadstoffparameter Formaldehyd sind
dartberhinaus fir diese NDMA (am jeweiligen Kaminzug) einmalig binnen vier Monaten nach
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der Inbetriebnahme der NDMA Emissionsmessungen durch eine nach § 29 b BImSchG in Ver-
bindung mit der 41. BImSchV bekannt gegebenen Stelle durchfihren zu lassen.

V.3.5.1.2 Auflagenvorbehalt

Fir den Fall, dass die Emissionsmessungen nach Nebenbestimmung V.3.5.1.1 Emissions-
grenzwertlberschreitungen ergeben sollten, bleibt die Hinzufligung weiterer Auflagen mit
dem Inhalt, dass die Durchfiihrung von diesbeztglichen, Gber den Stand der Technik hinaus-
gehenden emissionsbegrenzenden MaBnahmen festgelegt werden, ausdricklich vorbehal-
ten.

V.3.5.1.3

Die Termine der Einzelmessungen nach Nebenbestimmung V.3.5.1.1 sind dem Hessischen
Landesamt fir Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) -AuBenstelle Kassel- und dem
RPDa Dezernat IV/F 43.1 mindestens 14 Tage vorher schriftlich mitzuteilen.

V.3.5.1.4

Fir jede nach Nebenbestimmung V.3.5.1.1 durchzufiihrende Emissionsmessung gilt fur die
Messplanung, -durchfiihrung und Erstellung des jeweiligen Messberichts der Stand der Mess-
technik gemaB Nr. 5.3 i.V.m. Anhang 5 der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bun-

des-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) vom 18.
August 2021.

V.3.5.1.5
Fir die Emissionsmessungen sind jeweils mindestens drei Einzelmessungen bei ungestorter
Betriebsweise mit Emissionshochstwerten fir regelméBig auftretende Betriebszustande
durchzufihren. Die Dauer einer Einzelmessung betragt jeweils eine halbe Stunde. Das Ergeb-
nis jeder Einzelmessung ist als Halbstundenmittelwert zu ermitteln und anzugeben. Gleichzei-
tig zu den Messungen sind die zur Auswertung und Beurteilung der Emissionswerte erforder-
lichen Betriebsparameter wie Temperatur, Abgastemperatur, Volumenstrom des Abgases,
Feuchtegehalt des Abgases und Sauerstoffgehalt messtechnisch zu ermitteln. Luftmengen, die
einer Einrichtung der Anlage zugefihrt werden, um das Abgas zu verdiinnen oder zu kihlen,
mussen bei der Bestimmung der Massenkonzentration unbericksichtigt bleiben.
Die Abstimmung der durchzufihrenden Emissionsmessungen im Detail muss mit dem RPDa
Dezernat IV/F 43.1 im Rahmen der Messplanabstimmung erfolgen. Der mit der Messung be-
auftragten Stelle nach § 29b BImSchG ist aufzugeben, mindestens zwei Wochen vor Messbe-
ginn, mit dem RPDa Dezernat IV/F 43.1 das Messkonzept abzustimmen und den Messtermin
mitzuteilen. Das HLNUG -AuBenstelle Kassel- ist von der beauftragten Messstelle entspre-
chend ihres Bekanntgabebescheides zu unterrichten.
Fir Messplane und Messberichte der Emissionsmessungen sind der

a) Mustermessplan nach DIN EN 15259 Anhang B3 fir die Planung von Einzelmessungen

sowie der,

b) Mustermessbericht zu Einzelmessungen
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zu berlcksichtigen. Diese sind aktuell veroffentlicht unter
https://www.hInug.de/themen/luft/emissionen/qualitaetssicherung-von-29b-messstel-
len/pruefung-von-emissionsmessungen bzw.
https://www.resymesa.de/resymesa/Stelle/Fachinformation?modul Typ=Immissionsschutz-
Stelle.

V.3.5.1.6 Auswertung und Beurteilung der Messergebnisse

Die Messberichte tber die nach Auflage V.3.5.1.1 durchzufiihrenden Einzelmessungen sind
spatestens 8 Wochen nach den jeweiligen Messungen dem RPDa Dezernat IV/F 43.1 in elekt-
ronischer Form vorzulegen (per Email an Poststelle_IV_F@rpda.hessen.de). Dartber hinaus
sind / ist die / das nach §29 b BImSchG bekannt gegebene Messinstitut/e dahingehend zu
beauftragen, dass ein Exemplar des jeweiligen Messberichtes direkt an HLNUG, AuBenstelle
Kassel, Ludwig-Mond-StraBBe 33, 34121 Kassel, zu senden ist. Im Anschreiben an das RPDa De-
zernat IV/F 43.1 ist schriftlich zu bestatigen, dass die Vorlage an das HLNUG erfolgt ist.

V.3.5.1.7

Zur Durchfihrung der nach Nebenbestimmung V.3.5.1.1 durchzufiihrenden Emissionsmes-
sungen hat der Betreiber der Anlage notwendige Hilfsmittel und Hilfskrafte zur Verfigung zu
stellen. Die Messstellen sind ebenso nach den Angaben der mit der Messdurchfiihrung beauf-
tragten Stelle mit notwendigen Versorgungsanschlissen auszuristen (Elektroanschlisse in
ausreichend abgesicherter Anzahl, ggf. Kihlwasserversorgung etc.). Vor der Messdurchfiih-
rung sind die mit der Messdurchfiihrung beauftragten Personen mit den spezifischen betrieb-
lichen SicherheitsmaBnahmen vertraut zu machen.

V.4 Immissionsschutz - LAirmschutz

V.41

Der Betrieb der Netzersatzanlagen ist ausschlieBlich bei Ausfall der 6ffentlichen Stromversor-
gung zur Abwehr von Gefahren (Notstand) zuldssig. Ausgenommen hiervon sind die regelma-
Big durchzufiihrenden Probelaufe, sowie kurzzeitige Testldufe im Rahmen von Reparaturen,
Wartung oder dhnlichem (s. V.3.2.1). Ein Betrieb zur Spitzenlastabdeckung oder aufgrund von
vertraglichen Regelungen (sog. ,Unterbrechungsvertrage”) mit Stromversorgungsunterneh-
men ist nicht zulassig.

Hinweis: Ein betrieblicher Notstand ist ein ungewdhnliches, nicht voraussehbares und vom
Willen des Betreibers unabhéngiges und plétzlich eintretendes Ereignis, die Gefahr eines un-
verhéltnisméBigen Schadens mit sich bringt.

V.4.2

Die schalltechnischen Untersuchungen der Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft
mbH mit der Gutachten Nr. 428L8 G1 Rev.1 vom 14. Oktober 2021 und der Gutachten Nr.
428L8 G1 Rev.2 vom 9. August 2022 werden zum Bestandteil dieser Genehmigung gemacht.
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Die in den schalltechnischen Untersuchungen zugrunde gelegten Ausgangswerte (wie z. B.
Schalleistungspegel, AbschirmmalBe, usw.) und Randbedingungen (z.B. Nutzungszeiten, Nut-
zungsumfang etc.) sowie die ermittelten Beurteilungspegel sind einzuhalten. Bei Abweichun-
gen ist der Nachweis zu erbringen, dass der Stand der Schallschutztechnik sowie die zulassi-
gen Immissionsrichtwertanteile auch dann eingehalten werden.

V.4.3

Die Test- und Probeldufe der NDMA dirfen ausschlieBlich werktags (Montag bis Samstag) zwi-
schen 7:00 und 20:00 Uhr durchgefiihrt werden. Es sind nur Testszenarien zulassig, die in der
schalltechnischen Untersuchung der Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH
mit der Gutachten Nr. 428L8 G1 Rev.1 vom 14. Oktober 2021 in Tab. 2 (S. 5) beschrieben wer-
den. Wahrend der temporéaren Inbetriebnahmephase der Notstromanlage sind nur Testszena-
rien zulassig, die in der schalltechnischen Untersuchung der Werner Genest und Partner Inge-
nieurgesellschaft mbH mit der Gutachten Nr. 428L8 G1 Rev.2 vom 09. August 2022 in Tab. 3
(S. 7/8) beschrieben werden.

V.44

Die Betriebsdauer, der mit diesem Bescheid genehmigten Netzersatzanlagen ist, in Summe,
jeweils zum 1. Juli und 31. Dezember fir das jeweils zurlickliegende Halbjahr, dem Regie-
rungsprasidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F 43.1 ,Immissionsschutz
(Energie, Larmschutz)” (im Folgenden: RPDa Dezernat IV/F 43.1 Larmschutz) schriftlich (E-Mail
an Poststelle_IV_F@rpda.hessen.de) mitzuteilen.

V.4.5

Die in der schalltechnischen Untersuchung der Werner Genest und Partner Ingenieurgesell-
schaft mbH mit der Gutachten Nr. 428L8 G1 Rev.1 vom 14. Oktober 2021 in Kapitel 4.2 (Seite
4) genannte SchallschutzmaBnahme (Schallschutzwand auf dem Dach) ist verbindlich und um-
zusetzen.

V.4.6

Die Ausfiihrung der SchallschutzmaBnahme ist wahrend der Errichtungsphase durch einen
Sachverstandigen fur Schallschutz zu begleiten. Spatestens zwei Wochen nach Inbetrieb-
nahme der vorstehend genehmigten NDMA ist der Fertigstellungstermin dem RPDa Dezernat
IV/F 43.1 Larmschutz schriftlich (E-Mail an Poststelle_IV_F@rpda.hessen.de) mitzuteilen und
eine Bestatigung der ordnungsgemafBen Ausfiihrung durch den Sachverstandigen vorzulegen
bzw. zu bescheinigen, dass die SchallschutzmaBnahme entsprechend den Angaben der schall-

technischen Untersuchung der Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH mit der
Gutachten Nr. 428L8 G1 Rev.1 vom 14. Oktober 2021 ausgefiihrt wurde.

V.4.7
Die AuBenquellen (z.B. Riickkihler NEA, Abgaskamin NEA usw.) diirfen die in der schalltech-
nischen Untersuchung der Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, mit der
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Gutachten Nr. 428L8 G1 Rev.2 vom 9. August 2022 in Kap. 6.2 (S. 13-14), angegebenen Schall-
leistungspegel nicht Gberschreiten. Hierzu sind, soweit notwendig, SchallschutzmaBnahmen
umzusetzen.

V.4.8

Wahrend der Inbetriebnahmephase der Netzersatzanlagen ist von einem nach § 29 b BImSchG
anerkannten Sachverstandigen zu prifen, ob durch tieffrequente Gerausche, ausgehend von
z.B. den Kaminmundungen, Fortluftéffnungen usw. schadliche Umwelteinwirkungen im Ein-
wirkungsbereich verursacht werden. Uber die Schallpegelmessungen ist von der Messstelle
ein Messbericht erstellen zu lassen. Der Messbericht ist spatestens zwei Monate nach erfolgter
Messung dem RPDa Dezernat IV/F 43.1 - Larmschutz - zu Gbersenden.

Soweit nach den Messungen des Sachverstédndigen festgestellt wird, dass schadliche Umwelt-
einwirkungen durch tieffrequente Gerausche verursacht werden, sind vom Sachverstédndigen
zusétzliche SchallschutzmaBnahmen vorzuschlagen und diese innerhalb von drei Monaten
durch die Betreiberin der Anlage, in Abstimmung mit dem RPDA Dezernat IV/F 43.1 - Larm-
schutz -, umzusetzen.

V.4.9

Durch die Gerduschemissionen der stationaren Anlagen, wie z.B. Rickkihler, Netzersatzanla-
gen usw., dirfen an den Immissionsorten keine impuls-, ton- und informationshaltigen Gerau-
sche auftreten und diese dirfen keine tieffrequenten Gerdusche i.S. der TA Larm verursachen.

V.4.10

Alle kérperschallerzeugenden Aggregate sind entsprechend dem Stand der Technik elastisch
aufzustellen und kérperschallfihrende Anlagenteile (z.B. Rohrleitungen, Kanale usw.) entspre-
chend anzuschlieBen, um eine Kérperschalleinleitung in die Fassaden der Anlagengebaude
auszuschlieBen. Die Konstruktionen der Konsolen und Fundamente der Geblése, Pumpen,
Motoren, Kompressoren usw. missen entdrohnt, isoliert oder mit schwingungsdéampfenden
Beton ausgefiihrt werden. Offnungen in denen Rohrleitungen oder Kanéle durch die Fassaden
geflhrt werden, sind schalltechnisch abzudichten.

V.4.11

Spatestens drei Monate nach Inbetriebnahme der Notstromanlage sind Immissionsschallpe-
gelmessungen auf Kosten der Betreiberin von einer nach § 29 b BImSchG bekannt gegebenen
Messstelle durchfihren zu lassen.

Falls wegen der 6rtlichen Gegebenheiten (z.B. hoher Fremdgerauschpegel an den Immission-
sorten) die Durchfihrung von Immissionsmessungen an den Immissionsorten nicht sinnvoll er-
scheint, sind Ersatzmessungen nach A.3.4 des Anhangs der Technischen Anleitung zum Schutz
gegen Larm (TA-Larm) durchzufihren. Es ist der jeweilige Beurteilungspegel Lr fir die Zusatz-
belastung an den Immissionsorten, fir die Tages- und Nachtzeit, zu ermitteln. Der Umfang und
die zu betrachtenden Immissionsorte der Messungen missen vorab auf Basis der Prognose
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mit der Uberwachungsbehérde (RPDA Dezernat IV/F 43.1 - Larmschutz -) abgestimmt werden.
Die Messungen an den festgelegten Immissionsorten sind nach den Vorschriften der TA Larm
(Anhang A.3) durchzufihren.

V.4.12

Soweit nach den Berechnungen des Sachverstandigen festgestellt wird, dass schadliche Um-
welteinwirkungen durch Schallimmissionen verursacht werden, sind vom Sachverstéandigen
weitergehende SchallschutzmaBnahmen vorzuschlagen und diese innerhalb von drei Mona-
ten durch die Betreiberin der Anlage, in Abstimmung mit dem RPDa Dezernat IV/F 43.1 - Larm-
schutz -, umzusetzen.

V.4.13

Es ist nicht zuldssig, fir Schallimmissionsmessungen das Sachverstandigenbiro / Institut zu
beauftragen, das bereits Gutachten, Prognosen, Planungen o.3. fir das betreffende Rechen-
zentrum erstellt hat oder wahrend der Bauphase beratend tatig war.

V.4.14

Die Anlagen sind schalltechnisch nach dem Stand der Technik zu errichten und zu betreiben.
Stérungen an den Anlagen, die zu einer Erhdhung des Schallpegels fiihren, sind unverziglich
zu beseitigen. Die Stérungen sind in geeigneter Weise zu dokumentieren und die Dokumen-
tation ist auf Verlangen dem RPDa Dezernat IV/F 43.1 - Ladrmschutz - vorzulegen.

V.4.15

Die Lichtanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Beleuchtung nur auf die ge-
winschten Flachen beschrénkt bleibt. Die direkte Einsicht auf die Strahlungsquelle von be-
nachbarten Wohnungen aus ist durch geeignete Lichtpunkthohe, Neigungswinkel der Leuch-
ten, Reflektoren, Blenden usw. zu vermeiden.

V.4.15 Hinweis:

Im Einwirkungsbereich der Notstromanlage sind nach der TA Larm folgende Gerduschimmis-
sionswerte als Gesamtbelastung aller einwirkenden gewerblichen Anlagen und Betriebe zu-
l&ssig:

a) 0,5 mvorderMitte der gedffneten Fenster der vom Gerdusch am stérksten betroffenen
schutzbedirftigen Rdume nach DIN 4109 an dem Gebé&ude in der Betzdorfer Str. 21
(10-9)

tags (6 bis 22 Uhr) 55 dB(A)
b) 0,5 m vor der Mitte der gedffneten Fenster der vom Gerdusch am stérksten betroffenen

schutzbedirftigen Raume nach DIN 4109 an den Gebauden in der Westerbachstr. 133
(I0-7) und am Rosenhof (I0-8)
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tags (6 bis 22 Uhr) 60 dB(A)

c) 0,5 mvor der Mitte der gedffneten Fenster der vom Gerdusch am starksten betroffenen
schutzbedirftigen Rdume nach DIN 4109 an den Gebauden in der Wilhelm-Fay-StraB3e
11 (10-1), in der Wilhelm-Fay-StraBBe 3 (I0-2) und in der Westerbachstr. 166 (10-6)

tags (6 bis 22 Uhr) 65 dB(A)
d) an den Grundstlicksgrenzen der nérdlich und 6stlich angrenzenden unbebauten Ge-
werbegebiete (I0-3, 10-4, 10-5)
tags (6 bis 22 Uhr) 65 dB(A)
Die Festlegung der jeweiligen Immissionsrichtwerte ergibt sich aus den Ausweisungen in den
Bebauungsplanen. Soweit keine Bebauungspléne existieren, werden die Festlegungen ent-

sprechend der tatsdchlichen Nutzung (8§34 BauGB) bzw. Schutzbedirftigkeit nach Nr. 6.1 TA
Larm vorgenommen.

V.5 MaBnahmen nach Betriebseinstellung

V.5.1 Entleeren der Anlagen

Bei einer beabsichtigten Stilllegung der Anlage oder einzelner Teil- und Nebenanlagen sind
die Anlagen vollstdndig zu entleeren und so zu behandeln, dass sie gefahrlos gedffnet und
demontiert werden kénnen.

V.5.2 Restbestédnde verwerten

Die noch vorhandenen Stoffe/Chemikalien sind einer wirtschaftlichen Nutzung zuzufihren.
Abfélle sind priméar der Wiederverwertung und - soweit dies nicht moglich oder unverhéltnis-
maBig ist - einer ordnungsgemaBen und schadlosen Beseitigung zuzufihren.

V.5.3 Weiterbetrieb

Im Falle einer Betriebseinstellung ist sicherzustellen, dass Anlagen oder Anlageteile, die zur
ordnungsgemaBen Betriebseinstellung und zur ordnungsgeméBen und schadlosen Verwer-
tung von Abféllen bendtigt werden, solange weiterbetrieben werden, wie dies zur Erfullung
der Pflichten nach § 5 Abs. 3 BImSchG erforderlich ist (z. B. Betriebsklaranlage, Energieanla-
gen, Anlagen zur Luftreinhaltung, Brandschutzeinrichtungen).

V.5.4 Zutritt verwehren

Auch nach der Betriebseinstellung ist das Betriebsgelande solange gegen den Zutritt Unbe-
fugter zu sichern, bis alle Anlagen und Chemikalien vollstdndig beseitigt sind und keine Ge-
fahren mehr vom Betriebsgelédnde ausgehen kénnen.
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V.5.5

Mit der Anzeige der Einstellung des Betriebs der Anlage nach § 15 Abs. 3 BImSchG ist dem
RPDa Dezernat IV/F 41.5 ein Untersuchungskonzept fiir den Endzustandsbericht zur Abstim-
mung vorzulegen. Dabei kénnen die Vorschlage aus dem AZB berlcksichtigt werden. Das
Konzept ist auf Basis der Mustergliederung der LABO-Arbeitshilfe zur Rickfihrungspflicht zu
erstellen.

V.5.6
Nach Einstellung des Anlagenbetriebes sind Untersuchungen durchzufiihren, um zu prifen,
ob eine Rickfihrungspflicht zum AZB besteht.

V.5.7
Der Endzustandsbericht ist durch ein fachkundiges Ingenieurbiro zeitnah zu erstellen. Die
Sach- und Fachkunde ist entsprechend zu dokumentieren.

Sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften

V.6  Wasserwirtschaft

V.6.1

Im Falle einer Leckage am Kihlkreislauf der Rickkihler ist das anfallende, mit wassergefahr-
denden Stoffen verunreinigte Niederschlagswasser ordnungsgemaB und zuverlassig zurlck-
zuhalten. Eine Ableitung in die Schmutzwasserkanalisation ist, aufgrund der eingesetzten Bio-
zide und Korrosionsinhibitoren, im Einzelfall mit der Betreiberin der nachgeschalteten Klaran-
lage abzustimmen.

V.6.2 Hinweise

V.6.2.1 Hinweis

Die Anzeige der HBV-Anlagen G-05 und G-10 bis G-18 wird hiermit bestatigt.
Folgende Anlagenteile sind jeweils Bestandteil einer HBV-Anlage:

- Notstromaggregat (Genset)

- Tagestank Kraftstoff 2 m3

- Tagestank Urea 1 m3

- SCR-Anlage zur Abluftreinigung

- Rickkihler mit Langzeitkihlmittel 1,6 m3

- Zugehdrige Rohrleitungen

Die Anlagen stehen oberirdisch im Gebaude, die Rickkihler auf dem Dach des Gebéaudes.
Die jeweiligen Boden der Gensetrdume sind mit Epoxidharz beschichtet und verfligen Gber
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ein ausreichendes Rickhaltevolumen, um austretende wassergefdhrdenden Stoffe bis zum
Wirksamwerden geeigneter Sicherheitsvorkehrungen zurlickzuhalten. Zuséatzlich sind in jedem
Raum Leckagesensoren vorhanden.

Die Anlagen werden zukiinftig mit folgenden Anlagendaten in der behérdlichen Uberwa-
chungsdatei gefihrt:

Bezeich-
Anlagennr. Art nung WGK | Vol. [m3]| Gef.-St
064-12-000-1008687-HBV | Notstromanlage | Genset G-05 |2 4,7 B
064-12-000-1008688-HBV | Notstromanlage | Genset G-10 |2 4,7 B
064-12-000-1008689-HBV | Notstromanlage |Genset G-11 |2 4,7 B
064-12-000-1008690-HBV | Notstromanlage | Genset G-12 |2 4,7 B
064-12-000-1008691-HBV | Notstromanlage | Genset G-13 |2 4,7 B
064-12-000-1008692-HBV | Notstromanlage | Genset G-14 |2 4,7 B
064-12-000-1008693-HBV | Notstromanlage | Genset G-15 |2 4,7 B
064-12-000-1008694-HBV | Notstromanlage | Genset G-16 |2 4,7 B
064-12-000-1008695-HBV | Notstromanlage | Genset G-17 |2 4,7 B
064-12-000-1008696-HBV | Notstromanlage | Genset G-18 |2 4,7 B

V.6.2.2 Hinweis
Die Anlagen sind gem. § 39 AwSV der Gefédhrdungsstufe B zugeordnet und daher gem. § 46
Abs. 2 AwSV vor Inbetriebnahme einer Sachverstéandigenprifung zu unterziehen.

V.6.2.3 Hinweis
Auf die Verpflichtungen zur Fihrung einer Anlagendokumentation gemal3 § 43 Abs. 1 AwSV
und zur Vorhaltung von Betriebsanweisungen gem. § 44 Abs. 1 AwSV wird hingewiesen.

V.6.2.3 Hinweis
Fir folgende Anlagen wurde die Ausnahmen von der Eignungsfeststellung bereits erteilt:

= Tanklager West (mit 9 unterirdischen Heizéltanks zu je 40 m3): Anzeigebestatigung mit Kos-
tenbescheid vom 01.04.2022, Gz.: RPDA- Dez. IV/F 41.4-79 g 12/30-2020/9 2022/458107.

= Tanklager Ost (mit 3 unterirdischen Dreikammer-Heizéltanks zu je 100 m3): Anzeigebesta-
tigung mit Kostenbescheid vom 05.04.2022, Gz.: RPDA- Dez. IV/F 41.4-79 g 12/30-2020/25
2022/468702.

= Abfillflache West (mit Betankungsschrank): Anzeigebestatigung mit Kostenbescheid vom
13.04.2022, Gz.: RPDA- Dez. IV/F 41.4-79 g 12/30-2020/26 2022/519349.

= Abfillflache Ost (mit Betankungsschrank): Anzeigebestatigung mit Kostenbescheid vom
22.04.2022, Gz.: RPDA-Dez. IV/F 41.4-79 g 12/30-2020/27 2022/531538.
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V.7 Abfallrecht

V.7.1

Abfallschlissel-Zuweisungen in den Antragsunterlagen, die nicht durch Nebenbestimmungen
dieses Genehmigungsbescheides gedndert wurden, sind im abfallrechtlichen Nachweisver-
fahren anzuwenden.

Nachtragliche Anderungen der Abfallschliissel kénnen nur in begriindeten Einzelfallen und
mit schriftlicher Zustimmung der zustandigen Abfallbehérde (Regierungsprasidium Darm-
stadt, Abt. Umwelt Frankfurt, Dezernat 42.2 ,Abfallwirtschaft West” - im Folgenden: RPDa De-
zernat IV/F 42.2) erfolgen. Diese Zustimmung muss vor Beginn der Entsorgung erteilt werden.

V.7.2

Fallen beim Betrieb der Anlage (z.B. Riickstande aus bisher nicht vorhersehbaren Reinigungs-
und Wartungsarbeiten, Leckagen, usw.) oder bei Betriebsstilllegung weitere nachweispflich-
tige Abfélle an, die noch nicht im Rahmen von Genehmigungen beurteilt wurden, sind diese
der zustandigen Uberwachungsbehdrde (RPDa Dezernat IV/F 42.2) mitzuteilen.

V.7.3

Abfalle aus dem Betrieb der Verbrennungsmotoren (insbesondere Altéle, Kondensate, Filter,
Katalysatoren, Dichtungen) sind einer ordnungsgemafBen Entsorgung zuzufiihren. Bei der Ent-
sorgung von Altdlen ist die Altdlverordnung (AltolV) zu beachten.

V.7.4

Bei der Entsorgung des Abfalls ,AdBlue®- Gberlagert” ist der Abfallschlissel 16 03 06 (organi-
sche Abfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen) zu benutzen, da dieser den
Abfall passender beschreibt.

V.7.5

Bei der Beprobung, Einstufung und Verwertung der bei der Errichtung der Notstromaggre-
gate moglicherweise anfallenden Abfalle sind die Regelungen des Merkblattes ,Entsorgung
von Bauabfallen” in der aktuellen Fassung (zurzeit Stand 1. September 2018, erhaltlich im In-
ternet unter www.rp-darmstadt.de (Bau- und Gewerbeabfall | rp-darmstadt. hessen.de) vom

Bauherrn als Abfallbesitzer und Auftraggeber sowie allen weiteren mit den Abbruch- und Ent-
sorgungsarbeiten Befassten zu beachten.

V.7.6 Hinweis

Die endgiiltige Festlegung der Abfallentsorgungswege gemal Antragsunterlagen ist nicht Be-
standteil dieser Genehmigung. Die Prifung und Zustimmung von Entsorgungswegen erfolgt
im Rahmen des abfallrechtlichen Nachweisverfahrens. Darunter fallt auch die Prifung des Vor-
rangs der rohstofflichen Verwertung gegeniiber der energetischen Verwertung.

Genehmigungsbescheid Gz.: RPDA - Dez. IV/F 43.1-53 u 12.01/114-2021/1; Seite 25 von 73
vom: 7. Oktober 2022


https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/abfall/bau-und-gewerbeabfall

V.8  Arbeits- und Gesundheitsschutz

V.8.1 Hinweis

Hinsichtlich aller Maschinen haben die Arbeitgeber, die Menschen an oder in den Anlagen
beschaftigen, eine Gefdhrdungsbeurteilung gemal den Technischen Regeln zur Larm- und
Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (TRLV) zu erstellen und jahrlich zu Uberprifen.

V.8.2 Hinweis
Unter Beachtung des Arbeitsschutzgesetz, der Arbeitsstattenverordnung und der Betriebssi-
cherheitsverordnung ist eine Gefdhrdungsbeurteilung zu erstellen und jahrlich zu Gberprifen.

V.9 Bauordnungsrecht

V.9.1 Auflagenvorbehalt

Die Prifung der Standsicherheitsnachweise wurde durch die Bauaufsicht beauftragt. Diese ist
noch nicht abgeschlossen. Erganzungen oder Korrekturen werden an den Prifingenieur wei-
tergeleitet. Nach erfolgter Prifung wird die Bauaufsicht gegebenenfalls die Nebenbestim-
mungen erganzen.

V.9.2 aufschiebenden Bedingung

Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn der vom beauftragten Prifingenieur
noch vorzulegende Prifbericht zu den bautechnischen Nachweisen der Standsicherheit und
der Feuerwiderstandsdauer tragender Bauteile vorliegt sowie die zugehorigen Konstruktions-
zeichnungen geprift sind.

V.9.3 Hinweise

V.9.3.1 Hinweis

Der Beginn der Bauarbeiten ist der Bauaufsicht unter Verwendung des entsprechenden Vor-
drucks anzuzeigen. (Baubeginnsanzeige)

V.9.3.2 Hinweis
Die vorzeitige Ingebrauchnahme von Teilen der Anlage bzw. die Fertigstellung des Vorhabens
ist der Bauaufsicht unter Verwendung des entsprechenden Vordrucks anzuzeigen.

V.9.3.3 Hinweis
Das geplante Vorhaben fallt in den Anwendungsbereich der Verordnung tber die Prifung
technischer Anlagen und Einrichtungen in Gebauden (Technische Prifverordnung - TPrifvVO).
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VI. Begriindung

VI.1  Rechtsgrundlagen

Dieser Bescheid ergeht auf Grund von § 4 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG)i.V.m.Nr. 1.1, Verfahrensart G des Anhangs 1 der Vierten Verordnung zur Durchfiihrung
des BImSchG (Verordnung Uber genehmigungsbedirftige Anlagen - 4. BImSchV). Zustandige
Genehmigungsbehdrde ist nach § 1 der Verordnung tUber Zustéandigkeiten nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz, dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung, dem Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetz, dem Gesetz zur Ausfihrung des Protokolls Gber Schad-
stofffreisetzungs- und -verbringungsregister und dem Benzinbleigesetz (Immissionsschutz-Zu-
standigkeitsverordnung - ImSchZuV) vom 26. November 2014 (GVBI. | S. 331), zuletzt aktuali-
siert durch Verordnung vom 13. M&rz 2019 (GVBI. S. 42), das Regierungspréasidium Darmstadt.

VI.2 Ausgangssituation am Standort / Anlagenabgrenzung

Antragsgegenstand ist eine Notstromdieselmotoranlage (NDMA) fiir den Einsatz von Heizdl
schwefelarm nach DIN 51603-1 zur Erzeugung von Strom zur Sicherstellung der Elektrizitats-
versorgung bei Ausfall der offentlichen Versorgung (Notstromversorgung) des Rechenzent-
rums am Standort in der Wilhelm-Fay-StralBe 7, 65936 Frankfurt am Main. Anderweitiger dau-
erhafter Betrieb der Anlagen ist weder beantragt noch genehmigt.

Derzeit baurechtlich genehmigt sind 8 NDMA mit einer Gesamt-FWL von 49,28 MW (je NDMA
6,16 MW) der 1. Ausbaustufe (baurechtlich genehmigt im Rahmen Baugenehmigung vom 22.
November 2018 in der Fassung des 1. Nachtrags zur Baugenehmigung vom 2. September
2021, Az.: B-2018-642-6)

Die acht NDMA innerhalb der 1. Ausbaustufe stellen eine gemeinsame Anlage dar, da sie
durch gemeinsame Betriebseinrichtung (wie Kraftstofflagertank, Rohrleitungen, Abgaska-
mine) verbunden sind. Die 1. Ausbaustufe war bisher nicht genehmigungspflichtig im Sinne
des BImSchG, sondern wurde durch die Stadt Frankfurt am Main baurechtlich genehmigt, da
die Gesamtfeuerungswarmeleistung (FWLges) unter 50 MW liegt.

Es ist beantragt, in der 2. Ausbaustufe weitere zehn NDMA mit einer Gesamt-FWL von 61,6
MW (je NDMA 6,16 MW) zu errichten und zu betreiben.

Die NDMA der 1. und der 2. Ausbaustufe bilden eine gemeinsame Anlage, die die Feuerungs-
warmeleistung von 50 MW Uberschreitet.

Aufgrund der kinftigen Gesamtfeuerungswarmeleistung von 110,88 MW fir die genehmi-
gungspflichtige Anlage im Sinne des BImSchG, wird aufgrund der erstmaligen Uberschreitung
der Leistungsgrenze der 4. BImSchV eine Neugenehmigung im Sinne des § 4 BImSchG fur die
komplette Anlage (1. und 2. Ausbaustufe) zur Erzeugung von Strom durch den Einsatz von
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Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung mit einer Feuerungswarmeleistung von mehr
als 50 Megawatt (Ziffer 1.1 ,G, E” der 4. BImSchV) erforderlich.

Die Anlagei.S. d. § 3 Abs. 5BImSchGi.V.m. §§ 1, der 4. BImSchV wird wie in |.1 beschrieben.

Anlagenabgrenzung zum Rechenzentrum in der Wilhelm-Fay-StraBe 7, 65936 Frankfurt am

Main:

Das Rechenzentrum wurde von der Bauaufsicht bereits baurechtlich genehmigt. In den geneh-
migten Gebaudekubaturen des Rechenzentrums sind Flachenreserven fir die Aufstellung der
zusatzlichen NDMA vorgesehen.

Die batteriegepufferten USV-Anlagen (USV = unterbrechungsfreie Stromversorgung) sind
nicht Bestandteil dieser immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.

Die USV-Anlagen dienen der Stromversorgung des Rechenzentrums zur Uberbriickung der
Zeit, die die NDMA bei Stromausfall benétigen, um den Anlagenzweck insgesamt zu erfillen.
Sie stellen daher keine Nebenanlage zur genehmigten Anlage dar.

Die Kuhler auf den Hallendachern dienen ausschlieBlich der Versorgung des Rechenzentrums
mit Kélte und stellen somit ebenfalls keine Nebeneinrichtung der genehmigten Anlage dar.
Alle Trafoanlagen dienen in erster Linie der Stromversorgung des Rechenzentrums bei einer
Stromversorgung durch den 6ffentlichen Versorger im Regelbetrieb und sind damit ebenfalls
nicht Bestandteil dieser Genehmigung.

VI.3 Verfahrensablauf

VIL.3.1 Antragstellung

Die Wilhelm Fay Limited Century House 16 Par-la-Ville Road Hamilton HM08 Bermuda,
vertreten durch Bird & Bird LLP, RA Dr. Barcaba, MarienstraBe 15, 60329 Frankfurt am Main,
hatam 16. Juli 2021 den Antrag auf Errichtung und Betrieb von insgesamt 18 NDMA (mit einer
Gesamt Feuerungswarmeleistung von 110,88 MW) mitsamt zugehdérigen Nebeneinrichtungen
zur Sicherstellung der Elektrizitatsversorgung bei Ausfall der 6ffentlichen Stromversorgung fir
das Rechenzentrum in der Wilhelm-Fay-Stral3e 7, 65936 Frankfurt am Main, gestellt.

Das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren nach § 4 BImSchG wurde unter Be-
teiligung der Offentlichkeit durchgefiihrt und schlieBt die UVP Einzelfallpriifung der Umwelt-
auswirkungen des Gesamtvorhabens ein.

Mit Antrag vom 16. Juli 2021, bzgl. der Errichtung konkretisiert am 25. Marz 2022, hat die An-
tragstellerin ferner die Zulassung des vorzeitigen Baubeginns geméaB § 8 a BImSchG bean-
tragt.

Diese Zulassung des vorzeitigen Beginns erstreckte sich auf die Aufstellung von zehn NDMA
im Kellergeschoss U-2 des Rechenzentrums und umfasst im Einzelnen:
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- Aufstellung der einzelnen NDMA am geplanten Aufstellungsort,

- Anschluss der einzelnen NDMA an Rohrleitungen und Stromversorgung,
- Aufstellung der zugehdrigen Schaltschranke,

- Aufstellung der zugehdrigen Starterbatterien,

- Errichtung der Gensetraume durch Maurerarbeiten.

Explizit von der Zulassung des vorzeitigen Beginns ausgeschlossen ist
- die Befillung mit Hilfs- und Betriebsstoffen der 10 NDMA,
- die Durchfiihrung von Betriebstichtigkeitstests oder Inbetriebnahmetests der 10

NDMA im Sinne einer warmen Inbetriebnahme (erste Feuerung),
- eine Inbetriebnahme der 10 NDMA.

Die Fachdezernate und Fachbehorden wurden am 21. Juli 2021 um Prifung der Vollstandig-
keit der Antragsunterlagen und Stellungnahme, auch zum Antrag nach § 8 a BImSchG gebe-
ten.

Die mit dem Antragsschreiben beantragte Zulassung des vorzeitigen Beginns gemaB § 8a
BImSchG fur die Errichtung erfolgte am 13. April 2022 (Az. wie oben) nach vorheriger Anho-
rung von der Genehmigungsbehorde.

Mit Antrag vom 9. Mai 2022 hat die Antragstellerin ferner eine zweite Zulassung des vorzeiti-
gen Beginns gemaB § 8 a BImSchG beantragt.

Diese Zulassung des vorzeitigen Beginns erstreckte sich auf MaBnahmen zur Priifung der Be-
triebstlichtigkeit der Anlage zur Erstinbetriebnahme.

Folgende MaBnahmen sind im Rahmen zur Priifung der Betriebstichtigkeit der Anlage (im
Folgenden: Betriebstlchtigkeitstests) zur Erstinbetriebnahme ausschlieBlich zugelassen:

- Beflllung der neuen 10 NDMA mit Hilfs- und Betriebsstoffen (Heizol EL, UREA - AdBlue
- wasserige Lésung von Harnstoff und Wasser-Glykol Gemisch);

- Durchfihrung von Betriebstlichtigkeitstest ohne Last und ohne Feuerung in den 10
neuen NDMA (Level 2 gemaB Anlage zum Formular 1/1.2);

- Durchfihrung von Level 3 Tests mit und ohne Last in den 10 neuen NDMA gemal An-
lage zu Formular 1/1.2 vom 05. Juli 2022 (Setzen der 10 neuen NDMA unter Strom so-
wie Testen und Inbetriebnahme der Gebaudeautomation wie SCADA - Supervisory
Control And Data Acquisition, EPMS - Electrical Power Management System und des
Kontrollsystems der NDMA sowie Thermografie Messungen des Systems);

- Durchfihrung von Level 4 Tests unter Last in den 10 neuen NDMA gemal3 Anlage zu
Formular 1/1.2 vom 05. Juli 2022 (TUV—PrUfung; Bestatigung des korrekten Status der
Fullstandsensoren von UREA- und Heizdltanks; Uberpr(jfung der Gebiudeautomati-
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onsbefehle; Uberpriifung der Fehlerszenarien wie defekte Ventile, Pumpen und Lecka-
gen; Priifung der Strdmungsschalter; Transientenanalyse der NDMA durch Anderung
der Last in 25% Schritten).

Weitere Betriebstiichtigkeitstests sind nicht zulassig.

Die mit dem Antragsschreiben beantragte Zulassung des vorzeitigen Beginns gemal3 § 8a
BImSchG fir die Betriebstlchtigkeitstests erfolgte am 7. Juli 2022 (Az. wie oben) nach vorhe-
riger Anhérung von der Genehmigungsbehérde.

Die Gestattungswirkung derim Verfahren ergangenen Zulassungen nach § 8a BImSchG enden
mit der Zustellung dieser Entscheidung Gber den Genehmigungsantrag an die Antragstellerin.

VI.3.2 Vollstandigkeit der Antragsunterlagen

Die Vollstandigkeit der Unterlagen fiir die Beteiligung der Offentlichkeit wurde am 5. Januar
2022 durch die Genehmigungsbehdrde, das Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Um-
welt Frankfurt, festgestellt. Ein einheitlicher und vollstandiger Antrag fir eine Auslegung
wurde am 21. Dezember 2021 eingereicht.

VI.3.3 Umweltvertraglichkeitspriifung

Das beantragte Vorhaben unterliegt dem Gesetz tUber die Umweltvertréaglichkeit (UVPG) und
hier speziell jeweils der Ziffer 1.1.2 der Anlage 1, Liste der ,UVP-pflichtigen Vorhaben”. Dort
ist das Vorhaben in Spalte 2 mit einem ,A” gekennzeichnet. Nach § 7 UVPG i.V.m. Anlage 1
zum UVPG ist fir das Vorhaben somit eine allgemeine Vorprifung des Einzelfalls zur Feststel-
lung der UVP Pflicht erforderlich.

Die allgemeine Vorpriifung des Einzelfalls nach § 7 Absatz 1 und 5 UVPG unter Zuhilfenahme
der Anlage 3 ,Kriterien fir die Vorprifung im Rahmen einer Umweltvertraglichkeitsprifung”
hat nach Einschatzung der Genehmigungsbehdérde ergeben, dass durch die Vorhaben keine
erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Die Durchfihrung einer Um-
weltvertraglichkeitsprifung ist daher auch im Ergebnis der allgemeinen Vorpriifung nicht er-
forderlich.

Diese Feststellung beruht auf folgenden Kriterien und den entsprechenden Merkmalen des
Vorhabens:

Fir das Nichtbestehen der UVP-Pflicht sind folgende Griinde unter Berlcksichtigung der
Merkmale des Vorhabens malBBgebend:
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- Vondem Vorhaben werden bei einer maximal zuldssigen Betriebsstundenzahl von max.
509 h/a gem. Kapitel 6 des TUV Rheinland-Gutachtens 936/21251603/B2 zur Luft-
schadstoffprognose die Abschneidekriterien fir Stickstoffeintrage mit 0,3 kg N/ha*a
und fir Sdureeintréage mit 30 eq / ha*a nicht Gberschritten. Erhebliche Umweltauswir-
kungen durch Emissionen auf Natura 2000 Gebiet oder gesetzlich geschiitzte Biotope
kénnen somit ausgeschlossen werden.

- Hinsichtlich des Geruchs ist lediglich von einer irrelevanten Zusatzbelastung gemal3
Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) auszugehen.

- Esliegt kein kumulierendes Vorhaben mit Notstromversorgungsanlagen benachbarter
Rechenzentren vor. Dies ist darin begriindet, dass weder gemeinsame betriebliche
noch bauliche Einrichtungen existieren und ferner das Personal zum Betrieb der Anla-
gen unabhangig und raumlich separat voneinander agiert.

- Es wird keine naturbelassene Flache, sondern eine in langfristig industrieller Nutzung
befindliche Flache genutzt. Es kommt zu keiner anderen Neuversiegelung oder keiner
wesentlichen Erhéhung der Verdichtung.

- Eine Veradnderung der Quantitat oder Qualitat des Abwassers, seiner Frachten, Sedi-
mentgehalte oder der Temperatur ist nicht zu erwarten. Es sind keine erheblichen nach-
teiligen Auswirkungen auf die Schutzglter Wasser und Boden zu erwarten.

- Aufgrund der Art, der Menge, der zeitlichen Limitation und der Ableitung der Emissio-
nen sind keine erheblich nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umgebung
und die Bevolkerung sowie die weiteren in § 2 Abs. 1 UVPG genannten Schutzglter zu
besorgen.

Damit ergibt sich als Gesamteinschétzung die Feststellung, dass eine Pflicht zur Durchfiihrung
einer Umweltvertraglichkeitsprifung nicht besteht.

Es bleibt jedoch festzustellen, dass die gesetzlichen Vorgaben fir die Durchfihrung eines Ge-
nehmigungsverfahrens nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz bereits die wesentlichen
Elemente einer Umweltvertraglichkeitsprifung beinhalten.

Das Ergebnis der Priifung des Einzelfalls wurde gemaB § 5 Abs. 2 UVPG im Staatsanzeiger des
Landes Hessen in Ausgabe Nr. 3/2022 am 17. Januar 2022 veréoffentlicht.

V1.3.4 Offentlichkeitsbeteiligung

Nach der Vervollstdandigung der Antragsunterlagen wurde das Vorhaben am 17. Januar 2022
im Staatsanzeiger fur das Land Hessen (Nr. 3/2022, S. 102) und auf der Homepage des Regie-
rungsprasidiums Darmstadt offentlich bekannt gemacht.

Der Antrag und die Unterlagen sowie die bis zum Zeitpunkt der Bekanntmachung bei der Ge-
nehmigungsbehdrde vorliegenden entscheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen
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wurden vom 24. Januar 2022 bis 23. Februar 2022 im Regierungsprasidium Darmstadt, Abtei-
lung Umwelt Frankfurt gemaB3 § 10 Abs. 3 BImSchG 6ffentlich ausgelegt. Innerhalb der Ein-
wendungsfrist vom 24. Januar 2022 bis 23. Marz 2022 konnten Einwendungen gegen das Vor-
haben erhoben werden. Die Einwendungen sind fristgerecht eingegangen. Die fristgerecht
eingegangenen Einwendungen wurden den betroffenen Fachbehdrden zur Berticksichtigung
bei der Uberpriifung des Vorhabens zugeleitet. AuBerdem wurde der Inhalt der Einwendun-
gen der Antragstellerin bekannt gegeben. Gemal § 12 Absatz 1 Satz 3 der 9. BImSchV hat die
Genehmigungsbehdrde nach Ablauf der Einwendungsfrist unter Berlicksichtigung von § 14
der 9. BImSchV entschieden, dass im Genehmigungsverfahren ein Eroérterungstermin nach §
10 Abs 6 BImSchG durchgefihrt wird.

Ein Erérterungstermin fand geméaB § 14 der 9. BImSchV am 6. Mai 2022 statt. Die mundliche
Verhandlung wurde unter Leitung der Genehmigungsbehdérde durchgefiihrt. Nach der Begru-
Bung und der Einleitung durch die Verhandlungsleitung erlduterte die Antragstellerin ihr Vor-
haben. Die erhobenen Einwendungen wurden unter verschiedenen Hauptthemenpunkten zu-
sammengefasst. Die Einwendungen wurden von der Verhandlungsleitung vorgetragen und
mit den Anwesenden erdrtert. Am Ende der Verhandlung wurden - mangels Anwesenheit der
Einwender - die schriftlich erhobenen Einwendungen weder zurickgenommen noch fir erle-
digt erklart, so dass Uber sie im Genehmigungsverfahren zu entscheiden war.

Uber den Erdrterungstermin wurde ein Protokoll erstellt. Die von der Verhandlungsleitung und
von der Schriftfihrerin unterzeichnete Niederschrift wurde zum Verwaltungsvorgang der Ge-
nehmigungsbehdrde genommen. Das Protokoll wurde der Antragstellerin Gbergeben.

VI.3.5 Beteiligung der Fachbehérden

Zur Prufung, ob die Genehmigungsvoraussetzungen gemafl3 § 6 BImSchG fir die Vorhaben
unter .1 vorliegen oder durch Nebenbestimmungen gemal § 12 Abs. 1 BImSchG herbeige-
fihrt werden kénnen, wurden folgende Behorden und Stellen, deren Aufgabenbereich durch
das Vorhaben berihrt wird, beteiligt:

e durch das Vorhaben betroffenen Fachdezernate der Genehmigungsbehérde
- Dezernatlll 31.1 - hinsichtlich Belangen der Regionalplanung,
- Dezernatlll 33.3 - hinsichtlich Belangen des Luft- und Guterverkehrs,
- Dezernat IV/F 41.4 Anlagenbezogener Gewasserschutz - hinsichtlich Belangen des
Abwassers und wassergefahrdender Stoffe,
- Dezernat IV/F 41.5 Bodenschutz West - hinsichtlich Altlasten und Belangen des
Grundwassers,
- Dezernat IV/F 42.2 Abfallwirtschaft West - hinsichtlich abfallrechtlicher Belange,
- Dezernat IV/F 43.1 Immissionsschutz - hinsichtlich immissionsschutzrechtlicher Be-
lange (Luftreinhaltung und Larmschutz),
- DezernatV 53.1 - hinsichtlich naturschutzrechtlicher Belange,
- Dezernat VI 65 Arbeitsschutz - hinsichtlich Belangen des Arbeitsschutzes,
e Magistrat der Stadt Frankfurt am Main

Genehmigungsbescheid Gz.: RPDA - Dez. IV/F 43.1-53 u 12.01/114-2021/1; Seite 32 von 73
vom: 7. Oktober 2022



- Stadtplanungsamt,
- Bauaufsichtsbehorde,
- Gesundheitsamt,
- Branddirektion,
- Umweltamt,
- Untere Wasserbehérde,
- Denkmalamt,
e Hessisches Landesamt fir Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abteilung Immissions-
schutz - | 12 Luftreinhaltung,
e Regionalverband Frankfurt Rhein-Main.
e Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHST)

VI.4  Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen
V1.4.1 Begriindung der eingeschlossenen Entscheidungen

Hier wird auf die Begriindung unter VI.4.2.1.3 verwiesen.

V1.4.2 Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen im Einzelnen und
Begriindung der Nebenbestimmungen

Im Verlauf des Genehmigungsverfahrens war festzustellen, ob die Genehmigungsvorausset-
zungen gemal § 6 BImSchG fiur die Vorhaben unter 1.1 und 1.2 vorliegen oder durch Neben-
bestimmungen gemal § 12 BImSchG herbeigefiihrt werden kénnen.

Als Ergebnis der behordlichen Prifung ist folgendes festzuhalten:
Die Betreiberpflichten nach § 5 BImSchG werden erfillt. Dies ergibt sich im Einzelnen insbe-
sondere aus Folgendem.

Vi.4.2.1 Immissionsschutz
VI.4.2.1.1 Luftreinhaltung

Hinsichtlich der Luftreinhaltung ist eine nach dem BImSchG genehmigungsbedirftige Anlage

nach § 6 Abs. 1 Nr. 1iV.m. § 5 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG und Nummer 3.1 der Ersten

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-

tung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) so zu errichten und zu betreiben, dass

a) die von der Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen keine schadlichen Umwelteinwir-
kungen fur die Allgemeinheit und die Nachbarschaft hervorrufen kénnen und

b) Vorsorge, insbesondere durch den Stand der Technik entsprechende MaBBnahmen gegen
schadliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen dieser Anlage getroffen ist.
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Die Vorsorgeanforderungen und der Stand der Technik konkretisieren sich fir das vorlie-
gende Vorhaben in der 44. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verordnung Gber mittelgroBe Feuerungs-, Gasturbinen- und Verbrennungsmotoranla-
gen - 44.BImSchV). Die Anforderungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen wer-
den durch Nummer 4 der TA Luft konkretisiert.

Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG)
Im Rahmen des durchgefiihrten Verfahrens war zu prifen, ob durch die Notstromaggregate
die Anforderungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG i.V.m. Nr. 4 der TA Luft eingehalten werden.

Die bestehenden und neuen NDMA wurden hierbei im Rahmen der Immissionsprognose be-
ricksichtigt.

Entsprechend Nummer 4.1 TA Luft soll auf die Ermittlung von ImmissionskenngréBen - MalB3-
stab fur die Einhaltung des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG i.V.m. Nummer 4 der TA Luft - fir Schad-
stoffe, fir die Immissionswerte in den Nummern 4.2 (Regelungen zum Schutz der menschli-
chen Gesundheit), 4.3 (Regelungen zum Schutz vor erheblichen Belastigungen oder erhebli-
chen Nachteile durch Staubniederschlag), 4.4 (Regelungen zum Schutz vor erheblichen Nach-
teilen, insbesondere Schutz der Vegetation und von Okosystemen) und 4.5 (Regelungen zum
Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffdepositionen) TA Luft festgelegt
sind, verzichtet werden

a. wegen geringer Emissionsmassenstrome (vgl. Nummer 4.6.1.1 TA Luft),
b. wegen einer geringen Vorbelastung (vgl. Nummer 4.6.2.1 TA Luft) und

c. wegen einer irrelevanten Gesamtzusatzbelastung (vgl. Nummer 4.2.2 Buchstabe a),
4.3.2 Buchstabe a), 4.4.1 Satz 3, 4.4.3 Buchstabe a) und 4.5.2 Buchstabe a)).

Die Regelungen nach Nummer 4.5 TA Luft sind in Bezug auf das Vorhaben wegen des Fehlens
der hier relevanten Schadstoffe nicht heranzuziehen. Wann eine Immission in diesem Zusam-
menhang als irrelevant anzusehen ist, regeln die Nummern 4.2.2 Buchstabe a), 4.4.1 Satz 3
und 4.4.3 a) der TA Luft.

In oben dargestellten Fallen nach Nummer 4.1 a. bis c. TA Luft kann davon ausgegangen wer-
den, dass schadliche Umwelteinwirkungen nicht hervorgerufen werden kénnen.

In allen anderen Fallen, sowie wenn trotz geringer Massenstréme nach Buchstabe a. oder ge-
ringer Vorbelastung nach Buchstabe b. hinreichend Anhaltspunkte fir eine Sonderfallprifung
nach Nummer 4.8 TA Luft vorliegen, sind die ImmissionskenngréBen Vorbelastung (entspre-
chend Nummer 4.6.2 TA Luft), Zusatzbelastung (und nach TA Luft: Gesamtzusatzbelastung)
und Gesamtbelastung (Nummer 4.6.4 TA Luft) zu ermitteln. In diesen Fallen ist davon auszu-
gehen, dass keine schadlichen Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden kénnen, wenn die
ermittelte Gesamtbelastung, in dem nach Nummer 4.6.2.5 TA Luft festgelegten Beurteilungs-
gebiet, den in den Nummern 4.2 bis 4.5 TA Luft jeweils festgesetzten Immissionswert nicht
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Uberschreitet. Bei Schadstoffen, fir die Immissionswerte nicht festgelegt sind, sind weitere Er-
mittlungen nur geboten, wenn die Voraussetzungen nach Nummer 4.8 TA Luft vorliegen.

Zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen aus dem § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG i.V. m.
Nummer 4 TA Luft wurde durch die Antragstellerin eine Immissionsprognose vorgelegt.

Nach Nummer 5.5.2.1 TA Luft kann in Fallen, in denen nur innerhalb weniger Stunden aus Si-
cherheitsgriinden Abgase emittiert werden, die erforderliche Schornsteinhéhe im Einzelfall
festgelegt werden. Die Immissionsprognose basiert auf den Konventionen, die im ,Leitfaden
zur Ermittlung von Schornsteinmindesthohen und zuldssiger maximaler Betriebszeiten durch
Immissionsprognosen in Genehmigungsverfahren fir Rechenzentren (RZ) mit Notstromdiesel-
motoranlagen (NDMA), RP Darmstadt, HLNUG, Stand Februar 2017” (veroffentlicht unter
https://www.hInug.de/fileadmin/downloads/luft/Leitfaden_RZ_ImProgn.pdf ) getroffen wur-
den. Der Leitfaden standardisiert die nach Nummer 5.5.2.1 TA Luft mégliche Einzelfallentschei-
dung.

Mit den Ausbreitungsrechnungen der Prognose wird der Nachweis erbracht, dass mit den be-
stehenden Kaminhéhen und neu beantragten Kaminhéhen der NDMA keine schadlichen Um-
welteinwirkungen immissionsseitig hervorgerufen werden kénnen.

In der Immissionsprognose wurde im Ergebnis der Prognosen zur Langzeitbelastung und Be-
lastung durch Stickstoff- und Saure-Depositionen der Nachweis der Irrelevanz erbracht, um auf
vertiefende Untersuchungen zur Vor- und Gesamtbelastung verzichten zu kénnen - auch im
Rahmen naturschutzrechtlicher Priifung und Bewertung.

Bei der Ermittlung der Kurzzeitbelastung in der Prognose wurde die unbekannte Vorbelastung
aus den Beitrdgen der Emissionen von entsprechenden Anlagen anderer Betreiber nach o.a.
Leitfaden abgeschatzt. Die Vorbelastung ging in die Ermittlung der Gesamtbelastung fir die
Umgebung bzw. den Einwirkungsbereich der Anlage ein.

Mit der Immissionsprognose wurde die maximal mogliche Betriebsstundenzahl fiir die NDMA
ermittelt, unterhalb derer alle geltenden Immissionswerte sicher eingehalten werden.

Die im Antrag vorgelegte Prognose wurde durch die Behorde geprift. Die Prifung hat erge-
ben, dass das fur die Immissionsprognosen zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen
aus § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG i.V.m. Nummer 4 TA Luft verwendete Berechnungsmodell und
die angewandten Daten geeignet sind.

Im Ergebnis der Prognose liegen die berechneten Immissionen relevanter Luftschadstoffe bei
Einhaltung der beantragten Betriebsstunden in der Hohe von 509 Stunden pro Jahr unterhalb
des jeweiligen Irrelevanzwertes in der Langzeitbelastung. Diese Irrelevanzwerte nach den Kon-
ventionen des Leitfadens Uberschreiten in der Hohe nicht die Irrelevanzschwellen der Num-
mern 4.2.2 a), 4.3.1.2 a) und 4.4.3 a) TA Luft. Damit sind mit der Einhaltung der Irrelevanzwerte
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nach Leitfaden auch die Irrelevanzwerte nach diesen Nummern der TA Luft eingehalten, da in
die Berechnungen der Prognose auch die Emissionen der bestehenden NDMA desselben Be-
treibers als Vorbelastung eingehen, wahrend sich die Irrelevanzwerte dieser Nummern der TA
Luft nur auf die Zusatzbelastung beziehen.

Die ebenso berechneten Immissionen an Stickstoffdeposition und Saureeintrdgen liegen un-
terhalb des Abschneidekriteriums von 0,3 kg N pro Hektar und Jahr und 30 eq pro Hektar und
Jahr.

Prifung soweit Immissionswerte nicht festgelegt sind und in Sonderfidllen nach Nummer 4.8

TA Luft 2021):

In der Immissionsprognose wurde anhand von Ausbreitungsrechnungen geprift, ob hinrei-

chende Anhaltspunkte fir das Vorhandensein schadlicher Umwelteinwirkungen durch vom
Vorhaben erzeugte Stickstoff- und Sdureeintrdge in nahe gelegene FFH-Gebiete vorliegen.

Zusatzlich wurde der Stickstoff- und Sdureeintrag berechnet, um eine Bewertung als "hinrei-
chender Anhaltspunkt" fir schadigende Umwelteinwirkung nach TA Luft Nr. 4.8 zu erlauben.
Der Stickstoff- und Saureeintrag liegt bei Einhaltung der maximalen jéhrlichen Betriebsstun-
den von 509 Stunden pro Jahr (beim Betrieb aller NDMA parallel) unterhalb der Abschneide-
kriterien von 0,3 kg N/(ha*a) bzw. 30 eq (N+S)/(ha*a). Es gibt somit keine hinreichenden An-
haltspunkte fur eine schadigende Umwelteinwirkung durch Stickstoff- und Saureeintrag. Eine
Sonderfallprifung ist deshalb nicht erforderlich.

Die Abschneidekriterien, die hier zu Grunde gelegt werden, sind wie folgt fachlich begriindet:
Ziffer 4.8 i.V.m. Anhang 8 und 9 TA Luftin der novellierten Fassung von Dezember 2021 knupft
die (Sonder-)Prifung, ob der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch Schadigung empfindli-

cher Pflanzen und Okosysteme durch Stickstoffdeposition (und in Gebieten von gemeinschaft-
licher Bedeutung zusatzlich durch Schwefeldepositionen) gewahrleistet ist, zunédchst an die
Prifung, ob die Anlage in erheblichem MaBe zur Stickstoffdeposition beitragt. Hierbei erge-
ben sich Anhaltspunkte fur die Sonderfallprifung nach Ziffer 4.8 der TA Luft nur, wenn emp-
findliche Pflanzen und C)kosysteme in einem Einwirkbereich (nach Anhang 8 fir Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung) bzw. Beurteilungsgebiet (nach Anhang 9 fir gesetzlich ge-
schitzte Biotope) liegen. Dies setzt aber das Vorhandensein eines fir die Beurteilung der Aus-
wirkungen auf empfindliche Pflanzen und Okosysteme vorhandenen Einwirkbereichs bzw. Be-
urteilungsgebiets voraus. Die in der Prognose verwendeten Abschneidekriterien fiir das Vor-
liegen eines solchen Einwirkbereichs bzw. Beurteilungsgebiets Uberschreiten in der Hohe
nicht die Abschneidekriterien nach Anhang 8 und 9 TA Luft.

Insofern setzt die TA Luft in der Fassung vom 18. August 2021 ein Irrelevanzkriterium fir die
Festlegung des Beurteilungsgebietes fest. Sofern ein Beurteilungsgebiet im Sinne des An-
hangs 8 und 9 TA Luft fur die Untersuchung der Auswirkungen von Stickstoffeintrégen nicht
vorliegt, ist in der Regel davon auszugehen, dass die Anlage nicht in erheblichem MaBe zur
Stickstoffdeposition beitréagt. Die Prifung des Einzelfalles im Rahmen einer Sonderfallprifung
kann dann nach Nummer 4.8 TA Luft unterbleiben. Fir ein Irrelevanzkriterium zur Festlegung
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des Beurteilungsgebietes im Rahmen der Prifung, ob der Schutz vor erheblichen Nachteilen
durch Schadigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme durch Stickstoffdeposition gege-
ben ist, kann jedenfalls das Irrelevanzkriterium 0,3 kg N / (ha a) aus dem neuen LAl-Leitfaden
,Hinweise zur Prifung von Stickstoffeintrdgen in der FFH-Vertréglichkeitsprifung fiir Vorhaben
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz” (2019) angewendet werden. Diesem Ansatz liegt
nach LAl-Leitfaden die Uberlegung zu Grunde, dass sehr geringe zusatzliche Mengen Stick-
stoffeintrag im Kontext des Gesamteintrags von Stickstoff in Deutschland nicht als ursachlich
fur eine negative Verdnderung angesehen werden kdnnen.

Auch die Immissionen fur den Parameter Gesamtstaub, verursacht durch die NDMA bleiben in
der Langzeitbelastung unterhalb der Werte fir eine relevante Zusatzbelastung. Somit ist der
Schutz vor erheblichen Belastigungen oder erheblichen Nachteilen durch Staubniederschlag
sichergestellt. Bei der Auswertung der Daten fiir die relevanten Schadstoffparameter Staub
(PM10) und Stickstoffdioxid (NO>) - insbesondere anhand der grafischen Darstellung der Ver-
teilungen der Immissionen in der Flache und im Detail an den untersuchten Aufpunkten in den
relevanten Hohenschichten - wird hierbei nach Leitfaden neben der Langzeitbelastung auch
die Kurzzeitbelastung prognostiziert und bewertet, um hier im atypischen Fall der NDMA mit
relativ hohen Emissionskonzentrationen fiir NO, als NO; insbesondere Gesundheitsgefahren
auf Menschen auch in der Kurzzeitbelastung im Sinne einer worst-case-Betrachtung ausschlie-
Ben zu kénnen.

Daher wird eine Betriebsstundenbegrenzung auf maximal 509 Stunden pro Jahr genehmigt.
In der Prognose wurde diese Betriebsstundenzahl so ermittelt, als ware jeder Motor am Stand-
ort in Betrieb. Nur wenn jeder Motor dieses Standorts gemeinsam mit allen anderen Motoren
509 Stunden pro Jahr in Betrieb ist, werden die in der Prognose ermittelten Emissions- und
damit auch Immissionswerte erreicht.

Damit sind insgesamt schadliche Umwelteinwirkungen im Ergebnis der fir Luftschadstoffe
durchgefiihrten Immissionsprognose immissionsseitig nicht zu erwarten.

Hierbei wurden Immissionskonzentrationen und Depositionen nach Leitfaden fachlich begriin-
det ermittelt und ausgewertet.

Die Kiihlung der NDMA erfolgt Giber geschlossene Kiihlsysteme, sodass auch von keinen Emis-
sionen durch Keime tber die Dampfschwaden auszugehen ist.

Die Nebenbestimmungen unter V.3 waren erforderlich, um die Annahmen der Immissions-
prognose festzuschreiben. Diese stellen sicher, dass die Voraussetzungen fir die Schornstein-
hoéhenberechnung, den Nachweis der Irrelevanz der Immissionen, die Betriebszeitbeschran-
kung und damit die Grundlage fir die Beurteilung, ob die Anforderungen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen erfillt sind. Insbesondere schadliche Umwelteinwirkungen
in Bezug auf die menschliche Gesundheit sind somit auszuschlieen.
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Vorsorge gegen schidliche Umwelteinwirkungen 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG:

Die Anlage unterliegt nach § 1 Abs. 1 Nummer 3 der 44. BImSchV den Regelungen der 44.
BImSchV.

Die Anlage unterliegt aufgrund des § 1i.V.m. § 4 der 13. BImSchV nicht der 13. BImSchV.

Denn nach § 1 Abs. 1 de 13. BImSchV gilt die 13. BImSchV fur die Errichtung, die Beschaffen-
heit und den Betrieb von Feuerungsanlage mit einer Feuerungswarmeleistung von mindes-
tens 50 MW. Feuerungsanlagen nach der 13. BImSchV sind nicht aggregierbare Einzelfeue-
rungsanlagen (einzelne Feuerungsanlagen) oder aggregierte Feuerungsanlagen im Sinne des
§ 4 der 13. BImSchV. Nach § 4 Abs. 3 der 13. BImSchV werden einzelne Feuerungsanlagen mit
einer Feuerungswarmeleistung von weniger als 15 MW fir die Berechnung der FWL in der
Aggregation nicht berlcksichtigt. Die einzelnen NDMA der Notstromdieselmotoranlage sind
Einzelfeuerungen (einzelne Feuerungsanlagen) in diesem Sinne mit jeweils einer Feuerungs-
warmeleistung unter 15 MW und daher nach § 4 Abs. 3 der 13. BImSchV nicht aggregierbar.
Daher fallen die NDMA nicht unter den Anwendungsbereich der 13.BImSchV. Auch die BVT-
Schlussfolgerungen fir GroBfeuerungsanlagen gelten nicht fir die Verfeuerung von Brenn-
stoffen in Einheiten mit einer Feuerungswarmeleistung von jeweils weniger als 15 MW.

Die Anlage unterliegt damit nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 der 44. BImSchV den Regelungen
der 44. BImSchV, in welcher die fir diese Anlagen geltenden Anforderungen zur Vorsorge
gegen schadliche Umwelteinwirkungen festgeschrieben sind. Nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 der 44.
BImSchV gilt die 44. BImSchV fiir gemeinsame Feuerungsanlagen gemal § 4 der 44. BImSchV
mit einer FWL von mindestens 1 Megawatt, unabhéngig davon, welche Brennstoffe oder wel-
che Arten von Brennstoffen eingesetzt werden, es sei denn, diese Kombination bildet eine
Feuerungsanlage mit einer Feuerungswarmeleistung von 50 Megawatt oder mehr, die unter
den Anwendungsbereich der Verordnung tber GroBfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbren-
nungsmotoranlagen fallt. Wie oben dargestellt unterliegen die NDMA nicht dem Anwen-
dungsbereich der 13. BImSchV. Daher unterliegen diese Motoren nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 der 44.
BImSchV den Anforderungen aus der 44. BImSchV.

Anforderungen dariiber hinaus, die in diesem Bescheid unter V. festgelegt sind, sind erforder-
lich, damit die Genehmigungsvoraussetzungen eingehalten werden.

In diesem Zusammenhang war im vorliegenden Fall zu prifen, inwieweit hinsichtlich der
NDMA durch das Vorhaben Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige
Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen, insbesondere durch den Stand
der Technik entsprechende MaBBnahmen, getroffen wird (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG).

Gemal § 16 Abs. 5 der 44. BImSchV wird fir staubférmige Emissionen im Abgas als Mindest-
anforderung die Massenkonzentration von 50 mg/m? fiir den neuen Motor festgelegt. Bei Mo-
toren, welche diesen Wert einhalten konnen, kann aufgrund der Regelung des § 16 Abs. 5 Satz
5 der 44. BImSchV auf den Einbau von RuB3partikelfiltern verzichtet werden. Fir die bestehen-
den NDMA wurde ebenfalls der Grenzwert 50 mg/m? festgelegt, da mit diesem Wert fir alle
18 NDMA emissionsseitig in der Immissionsprognose gerechnet wurde.
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Fir Formaldehyd gilt gemal3 § 16 Abs. 10 Nr. 4 der 44. BImSchV ein Grenzwert fir die Mas-
senkonzentration im Abgas von 60 mg/m3.

Die Grenzwerte fir NO, als NO; sowie fiir SOy als SO, wurden aufgrund der Bertiicksichtigung
in den Berechnungen der Immissionsprognose festgelegt. Fiir Kohlenmonoxid (CO) gelten
nach 44.BImSchV keine Emissionsgrenzwerte. Allerdings sind hier die Moglichkeiten der Emis-
sionsminderung fir Kohlenmonoxid durch motorische MaBnahmen auszuschdpfen. Emissi-
onsmessungen fir Kohlenmonoxid sind aufgrund von Vorgaben aus der europaischen MCPD-
Richtlinie erforderlich und wurden deshalb in den Nebenbestimmungen zur Luftreinhaltung
festgelegt.

Bei der Nebenbestimmung V.3.5.1.2 handelt es sich gem. § 12 Abs. 2a BImSchG um einen
Auflagenvorbehalt. Dieser ist erforderlich, um mogliche Festlegungen, die sich aus den Emis-
sionsmessungen ergeben, auch nach Erteilung der Genehmigung in Form von Auflagen ertei-
len zu konnen. Die Antragstellerin Gbermittelte mit E-Mail vom 6. Oktober 2022 ihre Zustim-
mung dem Auflagenvorbehalt.

Der Emissionsgrenzwert fir Ammoniak bei Verwendung einer SCR-Anlage gilt gemal § 9 der
44. BImSchV. Entsprechend der Regelungen des § 20 Abs. 2 der 44. BImSchV sind Nachweise
Uber den kontinuierlichen effektiven Betrieb der SCR-Anlage zu erbringen.

In Bezug auf die Schornsteinhdhenermittlung ist die Vorgehensweise wie folgt fachlich be-

grindet:
Liegt ein atypischer Fall (Fall von 5.5.2.1 letzter Absatz TA Luft) vor, sind Abweichungen von

allgemeinen Regelungen der TA Luft in Bezug auf Ermittlung einer hinreichend hoch bemes-
senen Schornsteinhéhe moglich. Insbesondere bei Sachverhalten, die der Vorschriftengeber
bei der von ihm notwendigerweise anzustellenden generellen Betrachtung nicht regeln
konnte oder nicht geregelt hat, sind solche Einzelfallentscheidungen fachlich begrindet mog-
lich. So regelt Nummer 5.5.1 TA Luft 2021, dass in der Regel eine Ableitung tiber Schornsteine
erforderlich ist, deren Hohe vorbehaltlich besserer Erkenntnisse nach der Nummer 5.5.2 zu
bestimmen ist.

Ziffer 5.5.2.1 TA Luft 2021 regelt in atypischen Fallen mit geringeren Betriebszeiten, dass bei
Emissionsquellen mit geringen Emissionsmassenstromen sowie in Fallen, in denen nur inner-
halb weniger Stunden aus Sicherheitsgrinden Abgase emittiert werden, die erforderliche
Schornsteinhéhe im Einzelfall festgelegt werden kann. Dies ist hier der Fall. Somit weicht die
Vorgehensweise nach Leitfaden nicht von der TA Luft 2021 ab, sondern die Einzelfallprifung
nach Leitfaden erfolgt im Rahmen der Méglichkeiten nach Ziffer 5.5 TA Luft 2021 und standar-
disiert das Verfahren im Rahmen der Einzelfallprifung.

Hier liegt deswegen ein atypischer Fall vor, als dass es sich bei den NDMA um Anlagen han-
delt, die nur sehr wenige Stunden im Jahr betrieben werden. Haufig sind diese Anlagen nicht
genehmigungsbedurftig. Des Weiteren weisen diese Anlagen eine sehr hohe Abgastempera-
tur von ca. 450 bis 500 °C auf, was daran liegt, dass die anfallende Warme nicht genutzt werden
kann. Bei Notstromanlagen weil3 man im Vorfeld in der Regel nicht, ob und wann diese im
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Notstromfall anspringen - ebenso nicht wie lange am Stlick diese in Betrieb sein missen, so-
dass eine Warmeauskopplung technisch nicht moglich ist. Es wird allerdings davon ausgegan-
gen, dass der Notstromfall in weitaus geringerem Umfang als hier beschrieben eintritt. Diese
sehr hohe Abgastemperatur filhren zusammen mit den hohen Abgasvolumenstromen aus
physikalischen Griinden zu einer groBen thermischen und mechanischen Uberhéhung der Ab-
gasfahne.

Nach VDI 3781 Blatt 4 (2017) 5.4 ,Einzelfalluntersuchungen”, auf die Nr. 5.5 der TA Luft ver-
weist, kann in Einzelfallen von dieser VDI-Richtlinie abgewichen werden. Dann muss tber eine
Einzelfallprifung die Unbedenklichkeit nachgewiesen werden. Dies ist mit der Immissions-
prognose erfolgt, die die festgelegten Schornsteinhéhen zugrunde legt und mit der der Nach-
weis erbrachtist, dass die Ableitungen Uber die im Eingang der Prognose angesetzten Schorn-
steinhdhen zu keinen schadlichen Umwelteinwirkungen fihren.

Da es sich um Notstromaggregate handelt, die nur selten in Betrieb sind, stellte sich heraus,
dass hohere Schornsteine im Fall des Betriebs von NDMA nicht angemessen sind. Im Ergebnis
wurde, basierend auf der Méglichkeit der Nummer 5.5.2.1 der TA Luft eine Einzelfallbetrach-
tung erarbeitet und in dem Leitfaden festgeschrieben, um eine einheitliche, standardisierte
Vorgehensweise bei den Genehmigungsverfahren (sowohl baurechtlich als auch in Genehmi-
gungsverfahren nach BImSchG) in Bezug auf die Ermittlung der Schornsteinhéhe beim atypi-
schen Fall der NDMA bei Rechenzentren zu erreichen. Der Leitfaden wurde in Zusammenar-
beit mit der HLNUG sowie unter Bericksichtigung der Expertise verschiedener Gutachter er-
stellt. Dieser Leitfaden konkretisiert die Anforderungen an eine solche Anlage, um einen Aus-
gleich zwischen den Anforderungen der TA Luft sowie den durch sie nicht erfassten Fall von
NDMA bei Rechenzentren zu schaffen. Die in dem Leitfaden festgelegten Anforderungen stel-
len sicher, dass der Sinn und Zweck der Regelungen der TA Luft eingehalten, andererseits
jedoch auch den Besonderheiten der Rechenzentren Rechnung getragen werden. So wird
eine geringere Schornsteinhéhe aufgrund der tatséchlichen Gegebenheiten, die nicht dem
Regelfall der TA Luft entsprechen, in Verbindung mit der Regelung tber die Betriebsstunden-
zahl, herbeigefuhrt.

Auf Basis bekannter Emissionen eines Betreibers (Datenblatter der Motorenhersteller etc.)
wird auf Basis der Prognose die Anzahl an Betriebsstunden ermittelt, bei denen mit der ange-
nommenen Schornsteinhdhe der Beitrag durch die Emissionen nicht relevant zur Gesamtbe-
lastung beitrégt. Die Betrachtung erfolgt fir ein représentatives Jahr unter Betrachtung unter-
schiedlicher Witterungseinflisse. Ebenso werden geeignete Windfeldmodelle verwendet.
Das Verfahren zum Nachweis fur hinreichend hoch bemessene Schornsteinhéhen und zur Er-
mittlung der jéhrlichen Betriebsstunden fir die Einhaltung der Irrelevanz (d.h. Vorgehen nach
Leitfaden: https://www.hInug.de/fileadmin/downloads/luft/Leitfaden_RZ_ImProgn.pdf)ist da-
mit sachgerecht, um im Fall der Einzelfallentscheidung nach Nummer 5.5.2.1 TA Luft in Bezug
auf die Planung und Errichtung von Kaminmindesthéhen - auch bei hoher bzw. unbekannter
Vorbelastung - mittels Begrenzung der Betriebszeit einer NDMA in der Genehmigung schad-
liche Umwelteinwirkungen ausschlieBen zu kénnen.
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Basierend auf den getroffenen Konventionen des Leitfadens wird vom Sachverstandigen eine
Kaminhdhe von 30 m tUber Grund als ausreichend und angemessen angenommen. Entspre-
chende Hohen wurden beantragt und genehmigt.

Die Einhaltung der Immissionswerte/Abschneidekriterien wird mittels einer Immissionsprog-
nose, erstellt von der TUV Rheinland Energy GmbH, Berichtsdatum 18. November 2021 (Be-
richtsnr. 936/21251603/B2) nachgewiesen. Mittels Ausbreitungsrechnung wurde nachgewie-
sen, dass bei einer Kaminhdhe wie jeweils obenstehend beschrieben, keine schadlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des § 5 BImSchG im Einwirkungsbereich der Abgasfahnen auftre-
ten kdnnen, wenn die Betriebsstundenanzahl auf 509 Stunden pro Jahr begrenzt wird.

Fir eine effektive Kontrolle der Einhaltung der genehmigten Betriebsstunden ist eine Doku-
mentation mit Uhrzeit, Datum und Grund notwendig. So kann die Einhaltung der Irrelevanz der
Emissionen sichergestellt werden.

Wenn eine NDMA unter Verwendung von Brennstoff getestet wird, entstehen dabei zwangs-
ldufig Luftschadstoffe. Aus diesem Grund wurde unter V.3 als Inbetriebnahme der Anlage im
Sinne des Immissionsschutzes (Luftreinhaltung) die erste Beaufschlagung mit Brennstoff (im
Sinne einer warmen Inbetriebnahme) definiert.

Zur Einordnung der GroBenordnung und Einhaltbarkeit der festgelegten maximal méglichen

Betriebsstundenzahl:

In der Prognose wird berechnet, welche Umweltrelevanz auftritt, wenn alle Motoren am Stand-
ort betrieben werden. Die Emissionen aller NDMA am Standort des Rechenzentrums wurden
mit in die Prognose einbezogen. Alle genannten Motoren mussten gleichzeitig Uber eine
Dauervon 509 Stunden betrieben werden, um erste nachteilige Umwelteinwirkungen im Sinne
der TA Luft hervorzurufen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, erst wenn alle Aggregate wie
obenstehend mehr als 509 Stunden pro Jahr betrieben werden, kénnen schadliche Umwelt-
einwirkungen auftreten.

Geruchsbetrachtung:

In der Immissionsprognose wird das Auftreten von Geruchsimmissionen aufgrund der Ver-
brennungsprozesse bewertet. Geruchsimmission wurden mit Hilfe der Hartmann-Methode be-
trachtet. Auf Grund des Windsektors mit den hochsten Windrichtungshaufigkeiten kénnen Ge-
ruche maximal an 0,98 % der Jahresstunden auftreten, was unter dem Irrelevanzkriterium der
Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) in der Fassung von 2008 von 2 % liegt. Der Rechenweg ist
sachgerecht und nachvollziehbar.

Zusammenfassung

Mittels Ausbreitungsrechnung wurde nachgewiesen, dass keine schadlichen Umwelteinwir-
kungen im Sinne des § 5 BImSchG im Einwirkungsbereich der Abgasfahnen auftreten kénnen,
wenn die Betriebsstundenanzahl auf 509 Stunden pro Jahr begrenzt wird.
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Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (Nummer 4.1 TA Luft) in Bezug auf die menschli-
che Gesundheit (Nummer 4.2 TA Luft) sowie Schutz vor erheblichen Nachteilen, insbesondere
Schutz der Vegetation und von Okosystemen (Nummer 4.4 TA Luft) sind sichergestellt.

Die Nebenbestimmungen zur Luftreinhaltung unter V.3 stellen darliber hinaus die Einhaltung
der Betriebsstunden der jeweiligen NDMA sicher.

Die vorgenommene Prifung der Fachbehorde hat ergeben, dass die NDMA die Vorsorgean-
forderungen im Allgemeinen und speziell der 44. BImSchV erfillen.

Durch das Vorhaben sind insb. keine schadlichen Umwelteinwirkungen oder sonstige Gefah-
ren, erhebliche Beldstigungen bzw. erhebliche Nachteile fiir die Nachbarschaft und die Allge-
meinheit zu erwarten (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG). Relevante Auswirkungen, insbesondere er-
hebliche nachteilige Auswirkungen sind aufgrund der eingesetzten Anlagentechnik, der ver-
wendeten Brennstoffe sowie der vorgesehenen MaBBnahmen zum sicheren Betrieb der Anlage
auf die Schutzglter nach § 1 BImSchG nicht zu erwarten. Alle durch die Antragstellerin vorge-
legten Unterlagen, insbesondere die vorgelegten Gutachten zur Luftreinhaltung wurden
durch die Genehmigungsbehdrde und die immissionsschutzrechtliche Uberwachungsbe-
hérde geprift. Im Ergebnis ist festzustellen, dass durch das Vorhaben die Anforderungen des
§ 6 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 5 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG sowie der nachgeordneten konkreti-
sierenden Regelwerke hinsichtlich der Luftreinhaltung eingehalten werden.

Zusammenfassend kénnen im Bereich der Luftreinhaltung keine erheblichen nachteiligen Um-
weltauswirkungen durch das Vorhaben und die eingefiigten Nebenbestimmungen hervorge-
rufen werden. Die Einhaltung der Nebenbestimmungen wird durch das RPDa Dezernat IV/F
43.1 als zustandige Uberwachungsbehorde (iberpriift. Die Anforderungen an die Emissions-
messungen basieren auf den Anforderungen nach § 31 der 44. BImSchV. Messverfahren sind
normierte Verfahren nach Stand der Messtechnik. Anforderungen an die Messplatze sind in
der DIN EN 15259 festgelegt, die diesbeziglich nach Anhang 5 der TA Luft den Stand der
Messtechnik festlegt.

Die Antragstellerin Gbermittelte mit E-Mail vom 6. Oktober 2022 ihre Zustimmung zum Aufla-
genvorbehaltin V.3.5.1.2.

V91.4.2.1.2 Larmschutz

Hinsichtlich Gerduschemissionen ist eine nach dem BImSchG genehmigungsbediirftige An-
lage nach § 6 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 5 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 BImSchG und Nr. 3.1 der TA Larm vom
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26. August 1998 geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017
B5), so zu errichten und zu betreiben, dass sichergestellt ist, dass
e die von der Anlage ausgehenden Gerdusche, einschlieBlich der der Anlage zuzurech-
nenden Verkehrsgerdusche - Nr. 7.4 TA Larm - keine schadlichen Umwelteinwirkungen
hervorrufen kénnen und
e Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche getroffen ist, insbe-
sondere durch den Stand der Technik zur Lirmminderung entsprechende MalBnahmen
zur Emissionsbegrenzung.

Wie vom Sachverstandigen berechnet wurde, ist davon auszugehen, dass durch den Betrieb
der Notstromanlage unter den in der schalltechnischen Untersuchung der Werner Genest und
Partner Ingenieurgesellschaft mbH mit der Gutachten Nr. 428L8 G1 Rev.1 vom 14. Oktober
2021 zugrunde gelegten Ausgangswerten und Randbedingungen an allen ma3geblichen Im-
missionsorten die zuldssigen Immissionsrichtwerte nach Ziffer 6.1 der TA Larm wéhrend des
,worst-case”-Szenarios (zweimal jahrlich stattfindender ,Black-Building”-Test) in der Tageszeit
um mindestens 10 dB(A) unterschritten werden. Fir die weiteren durchzufiihrenden Betriebs-
szenarien der Notstromanlage (s. auch Tab. 2 auf S. 5 der o. g. schalltechnischen Untersu-
chung) sind, z. B. aufgrund der Laufzeiten der Netzersatzanlagen o. &., geringere Beurteilungs-
pegel zu erwarten. Aufgrund der hohen Unterschreitung der zuldssigen Immissionsrichtwerte
kann eine Bestimmung der Vorbelastung (durch die Schallimmissionen anderer einwirkender
Anlagen und Betriebe) entfallen. Es ist unter der Berticksichtigung der Vorbelastung durch an-
dere Anlagen und Betriebe eine Einhaltung der zuldssigen Immissionsrichtwerte an den mal3-
geblichen Immissionsorten zu erwarten.

Auch wahrend der temporéaren Inbetriebnahmephase der Notstromanlage werden, unter den
in der schalltechnischen Untersuchung der Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft
mbH mit der Gutachten Nr. 42818 G1 Rev.2 vom 9. August 2022 zugrunde gelegten Ausgangs-
werten und Randbedingungen, an den meisten maBBgeblichen Immissionsorten die zuldssigen
Immissionsrichtwerte bei allen berlicksichtigen Betriebsszenarien um mindestens 10 dB(A) un-
terschritten. Lediglich an den Immissionsorten |O-3, 10-4 und |0O-5 betragt die Unterschreitung
der Immissionsrichtwerte nur 5-7 dB(A). Da es sich bei diesen Immissionsorten aber um unbe-
baute Grundsticke handelt, die voraussichtlich Uber die Dauer der Inbetriebnahmephase
ebenfalls unbebaut bleiben, sind hier keine weiteren Untersuchungen zur Vorbelastung erfor-
derlich bzw. keine weiteren Schallschutzmal3nahmen vorzusehen.

Die vorgeschlagenen Nebenbestimmungen in V.4 stitzen sich auf die TA Larm und beschrei-
ben die zur Sicherung der hieraus resultierenden Anspriiche notwendigen Anforderungen.

Die Immissionsschallpegelmessung nach Inbetriebnahme der NDMA (s. V.4.11) dient der
Uberpriifung derin der o. g. schalltechnischen Untersuchung genannten Schallleistungspegel.
Die schalltechnische Begleitung der Inbetriebnahme der NDMA hinsichtlich der tieffrequenten

Genehmigungsbescheid Gz.: RPDA - Dez. IV/F 43.1-53 u 12.01/114-2021/1; Seite 43 von 73
vom: 7. Oktober 2022



Gerausche (s. V.4.8) ist erforderlich, da eine Prognose tieffrequenter Gerdusche nicht mit aus-
reichender Sicherheit mdglich ist.

Die Prifung des Antrages hinsichtlich des Larmschutzes hat ergeben, dass schadliche Umwelt-
einwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen fir
die Allgemeinheit und die Nachbarschaft durch die Notstromanlage nicht zu erwarten sind.

VI1.4.2.1.3 Stadtklima

Die Notstromaggregate werden nur monatlich im kurzzeitigen Probebetrieb sowie im sehr sel-
tenen Notstrombetrieb laufen und Warme emittieren.

Das Klimagutachten der IfU GmbH vom 12. Mérz 2018 (Az. Kaltluft Sossenheim.2017.01) be-
legt plausibel und nachvollziehbar, dass sich aufgrund der Schornsteinhéhe oberhalb des
nachtlichen Kaltluftstroms auch bei Uberschreitung der flichenspezifischen Wirmeabgabe
keine erheblichen klimatischen Nachteile ergeben.

Dies gilt insbesondere, wenn der Probebetrieb der Gensets tagsiiber und damit auBerhalb
des néchtlichen Kaltluftgeschehens stattfindet. Aus stadtklimatischer Sicht kann einer Befrei-
ung von Festsetzung 1a des Bebauungsplans Nr. 341 A nach § 31 BauGB zugestimmt werden.

Aus stadtklimatischer Sicht bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken.

Vi.4.2.1.4 Anlagensicherheit

Die Prifung der vorgelegten Unterlagen hat ergeben, dass in Bezug auf Anlagensicherheit /
sonstige Gefahren i.S.v. § 5 BImSchG den sich aus dem § 6 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 5 Abs. 1 Nrn.
1 und 2 BImSchG ergebenden Anforderungen ausreichend Rechnung getragen wird.

VI1.4.2.1.5 Abfallvermeidung / Abfallverwertung (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG)

Verbleibende Abfalle, die weder vermieden noch verwertet werden kdnnen, sind - soweit sie
vom Abwasserpfad auszuschlieBen sind - ordnungsgemal und ohne Beeintrachtigung des
Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen. Die Antragstellerin hat in den vorgelegten Unterlagen
dargelegt, dass sie dieser Verpflichtung nachkommen will. Konkrete Entsorgungsvorgaben
der zustandigen Fachbehorde haben unter Abschnitt V.7 Eingang in die vorliegende Geneh-
migung gefunden. Somit sind auch die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG erfillt.
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VI1.4.2.1.6 Energieeffizienz/Kraft-Warme-Kopplung

Die Anlage dient ausschlieBlich der Erzeugung von Strom zur Sicherstellung des Elektrizitats-
bedarfs bei Ausfall der offentlichen Versorgung (Notstromversorgung). Zur Prifung der Funk-
tion der einzelnen Notstromaggregate werden diese regelméaBig einem Testbetrieb unterzo-
gen. Da es sich hierbei nicht um einen Regelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen handelt, ist
eine Abwarmenutzung nicht praktikabel. Insofern wird das Gebot des § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG
als erfillt angesehen.

V1.4.2.1.7 KWK-Kosten-Nutzen-Vergleich-Verordnung (KNV-V)

Aufgrund geringer Betriebsstunden pro Jahr (509 h/a) ist nach § 3 Abs. 4 Nr. 2 KNV-V kein
Kosten-Nutzen-Vergleich und keine Wirtschaftlichkeitsanalyse erforderlich. Auf den Nachweis
eines Sachverstandigen wird aus Billigkeitsgriinden verzichtet, da es sich hierbei nicht um ei-
nen Regelbetrieb von Stromerzeugungsanlagen handelt, sondern ausschlieBlich um einen
Notbetrieb.

VI1.4.2.1.8 MaBnahmen nach Betriebseinstellung

Im Hinblick auf § 5 Abs. 3 BImSchG - MalBnahmen bei Betriebseinstellung - hat die Antragstel-
lerin die aus heutiger Sicht denkbaren und erforderlichen Schritte dargelegt.

Diese MaBBnahmen kénnen allerdings naturgemaf nicht vollstdndig sein. Details oder erfor-
derliche weitergehende MaBBnahmen kdnnen erst im Rahmen einer Anzeige nach § 15 Abs. 3
BImSchG festgelegt werden.

Andere 6ffentlich-rechtliche Anforderungen und Belange des Arbeitsschutzes (§ 6 Abs. 1 Nr.
2 BImSchG)

V1.4.2.2 Wasserwirtschaft

Abwasser:
Betriebliches oder produktionsspezifisches Abwasser féllt beim Betrieb der hier betroffenen
Netzersatzanlagen nicht an.

Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen
Gemal § 40 Abs. 1 AwSV sind prifpflichtige Anlagen nach § 46 Abs. 2, 3 AwSV anzeigepflich-
tig. Die Anzeigepflicht entfallt nur, sofern die Anlagen eignungsfeststellungspflichtig sind. Mit

Anzeigenbestatigung vom 5. April 2022 wurde vom Regierungsprasidium Darmstadt, Abt.
Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F 41.4 - Anlagenbezogener Gewasserschutz - (im Folgenden:
RPDa Dezernat IV/F 41.4) erganzend Uber die wasserrechtliche Ausnahme von der Eignungs-
feststellung nach § 41 Abs. 2 AwSV fiir das Tanklager Ost entschieden. Mit Email vom 12. April
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2022 des RPDa Dezernat IV/F 41.4 wurden am 11. April 2022 erganzend die Nachweise ein-
gereicht, die abschlieBend auch fiir die Abfillanlagen bestatigen, dass keine Eignungsfeststel-
lung erforderlich ist, sondern mit einer wasserrechtlichen Anzeigenbestatigung die Ausnahme
von dieser Pflicht gemal § 41 Abs. 2 AwSV erteilt werden kann.

Damit liegen fur alle Lager- und Abflllanlagen die erforderlichen Voraussetzungen fir das Ent-
fallen der Eignungsfeststellungen nach § 41 Abs. 2 AwSV vor.

Diese sind
» Tanklager West (mit 9 unterirdischen Heizoltanks zu je 40 m3): Anzeigebestatigung mit Kos-
tenbescheid vom 01.04.2022, Gz.: RPDA- Dez. IV/F 41.4-79 g 12/30-2020/9 2022/458107

» Tanklager Ost (mit 3 unterirdischen Dreikammer-Heizéltanks zu je 100 m3): Anzeigebesta-
tigung mit Kostenbescheid vom 05.04.2022, Gz.: RPDA- Dez. IV/F 41.4-79 g 12/30-2020/25
2022/468702

= Abfullflache West (mit Betankungsschrank): Anzeigebestatigung mit Kostenbescheid vom
13.04.2022, Gz.: RPDA- Dez. IV/F 41.4-79 g 12/30-2020/26 2022/519349

»  Abfilliflache Ost (mit Betankungsschrank): Anzeigebestatigung mit Kostenbescheid vom
22.04.2022, Gz.: RPDA-Dez. IV/F 41.4-79 g 12/30-2020/27 2022/531538

Aus Sicht des Dezernates IV/F 41.4 liegen die Genehmigungsvoraussetzungen fir den gesam-
ten Antragsgegenstand vor.

VI1.4.2.3 Abfallwirtschaft

Unter Beachtung der in Abschnitt V.7 aufgenommenen Nebenbestimmungen bestehen ge-
gen die Erteilung der beantragten Genehmigung aus abfallrechtlicher Sicht keine Bedenken.
Die Auflagen ergehen aufgrund §§ 7, 9 und 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Verbin-
dung mit § 15 Abs. 1 und 2 Hessisches Ausfiihrungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz
(HAKrWG).

Vi.4.2.4 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Aus Sicht des Arbeitsschutzes ist das Projekt - unter Beachtung der aufgefiihrten Nebenbe-
stimmungen - genehmigungsfahig.

VI.4.2.5 Boden- und Grundwasserschutz

Bei der Anlage handelt es sich um eine IED-Anlage (Nr. 1.1, Eintrag E in Spalte d im Anhang |
zur 4. BImSchV). Daher ist fur relevante gefdhrliche Stoffe gemal3 § 3 Abs. 10 BImSchG ein
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Bericht Gber den Ausgangszustand von Boden und Grundwasser (AZB) zu erstellen, wenn die
Méoglichkeit einer Verschmutzung des Bodens und des Grundwassers nicht ausgeschlossen
werden kann (§ 10 Abs. 1a BImSchQG).

Der Behorde liegt ein AZB vom 22. Juni 2022 vor und wurde von der Fachbehérde geprift.

Im AZB wird vorgeschlagen, auf eine regelméaBlige Untersuchung des Bodens zu verzichten,
soweit es sich nicht um eine Untersuchung nach Betriebseinstellung handelt. Eine Untersu-
chung vor Betriebseinstellung soll nur stattfinden, wenn konkrete Hinweise auf entsprechende
Stoffaustritte gegeben sind oder aber erhebliche Mangel bei den turnusmaBigen Anlagenkon-
trollen festgestellt werden. Eine Abstimmung mit der Bodenschutzbehérde soll erfolgen.
Dieser Vorgehensweise kann zugestimmt werden, zumal fir Bodenuntersuchungen entspre-
chend gesicherte Flachen durchértert werden missten und damit eine Schwachung der Siche-
rungssysteme zu beflrchten ware.

Die Grundwasserproben waren hinsichtlich altlastentypischer Parameter wie MKW und BTEX
unauffallig. Die weiteren Parameter konnten in einer unauffalligen Bandbreite, mit den hochs-
ten Gehalten an der abstromigen Messstelle GWM B 5, ermittelt werden.

Der im AZB vorgeschlagene Untersuchungsturnus alle finf Jahre ist daher ausreichend.

In Hinblick auf § 21 Abs. 2a Nr. 3 der 9. BImSchV wurden in den Nebenbestimmungen V.2 die
Anforderungen an die Uberwachung von Boden und Grundwasser sowie die Zeitrdume in de-
nen die Uberwachung stattzufinden hat, konkretisiert.

VI1.4.2.6 Naturschutz

Das Vorhaben liegt im bauplanungsrechtlichen Innenbereich. Daher sind die Vorschriften der
Eingriffsregelung gemaB § 18 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nicht anzuwenden.
Gemal den Aussagen in Kapitel 20 der Unterlagen ist fiir das Vorhaben ohnehin keine Fla-
cheninanspruchnahme erforderlich.

In der Immissionsprognose vom 18. November 2021 des Biiros TUV Rheinland Energy GmbH
konnte nachvollziehbar dargelegt werden, dass die Abschneidekriterien fir Stickstoff- oder
Saureeintrage gemal TA Luft, Anhang 8, nicht Gberschritten werden. Somit kdnnen indirekte
Beeintrachtigungen der stickstoffgefahrdeten Erhaltungsziele z.B. Magere Flachland-Méahwie-
sen der FFH-Gebiete Nr. 5917-301 ,Schwanheimer Dine” und Nr. 5817-303 ,Sauerbornsbach-
tal bei Schwalbach a. T.” oder von nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschiitzten Biotopen durch
Stickstoffdeposition ausgeschlossen werden.

Relevante Arten i.S. des § 44 BNatSchG, weitere Schutzgebiete oder gesetzlich geschitzte Bi-
otope sind von dem Vorhaben nicht betroffen.
Somit sind keine naturschutzrechtlichen Zulassungen erforderlich.
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Unter den genannten Voraussetzungen bestehen gegen das Vorhaben keine naturschutz-
rechtlichen Bedenken.

VI1.4.2.7 Planungsrecht und Bauordnungsrecht

Der geplante Standort liegt gemaB Regionalplan Stidhessen/Regionaler Flachennutzungsplan
2010 (RPS/RegFNP) innerhalb eines Vorranggebiets Industrie und Gewerbe Bestand (FNP-Ka-
tegorie: Gewerbliche Bauflache Bestand). Hier hat geméaB Z3.4.2-5 RPS/RegFNP die Industrie-
und Gewerbeentwicklung Vorrang gegenilber anderen Raumnutzungsanspriichen. Das ge-
plante Vorhaben ist daher mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.

Das Vorhaben wurde nach § 66 der Hessischen Bauordnung (HBO) beurteilt.
Bauplanungsrechtlich und bauordnungsrechtlich bestehen keine Bedenken gegen das Vorha-
ben.

Vom Prifingenieur liegt der Prifbericht Nr. 1 vom 21. Januar 2022 der Bauaufsicht vor. Darin
bestatigt er, dass gegen eine Ausfiihrung gemaB der gepriften Unterlagen hinsichtlich der
Standsicherheit keine Bedenken bestehen. Als Auflage ist darin aber enthalten, dass die Kon-
struktionsplédne noch zur Prifung vorzulegen sind. Ein weiterer Prifbericht hierzu liegt bisher
der Bauaufsicht nicht vor.

Die aufschiebende Bedingung V1.9 stellt sicher, dass mit den Bauarbeiten erst begonnen wer-
den darf, wenn die gepriften Plane vorliegen.

VI1.4.2.8 Brandschutz

Die Unterlagen wurden von der Branddirektion der Stadt Frankfurt geprift, die keine Beden-
ken gegen die Errichtung und den Betrieb der Anlage vorgetragen haben.

V1.4.2.9 Luftverkehrsrecht

Die luftverkehrsrechtlichen Belange gemaB § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) werden durch die
vorliegenden Unterlagen zu 0.g. Vorhaben nicht berihrt. Somit bestehen gegen das Vorhaben
aus luftverkehrsrechtlicher Sicht nach derzeitigem Sachstand keine Bedenken.

§ 18a LuftVG ist von dem Vorhaben nicht betroffen.

VI1.4.2.10 Treibhausgas-Emissionshandelgesetz (TEHG)

Die Anlage ist nicht emissionshandelspflichtig. Anhang 1 Teil 1 Nr. 1 Satz 1 TEHG regelt, dass
zur Berechnung der Gesamtfeuerungswarmeleistung einer Anlage die Feuerungswarmeleis-
tungen aller technischen Einheiten addiert werden, die Bestandteil der Anlage sind und in de-
nen Brennstoffe verbrannt werden. Der zu bericksichtigende Umfang der Anlage entspricht
dem Umfang, der in der Genehmigung beschrieben ist. Bei dieser Summenbildung werden
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technische Einheiten mit einer Feuerungswarmeleistung von weniger als 3 MW sowie folgende
Einheiten nicht miteinbezogen:

J Notfackeln zur Anlagenentlastung bei Betriebsstérungen,
o Notstromaggregate,
. Einheiten, die ausschlieBlich Biomasse einsetzen durfen.

Da die beantragte Anlage ausschlieBlich aus Notstromaggregaten besteht, ist sie nicht emis-
sionshandelspflichtig.

V1.4.3 Einwendungen der Offentlichkeit

Im Genehmigungsverfahren wurden Einwendungen zu folgende Themen erhoben:

VI.4.3.1 Antragsumfang/Bestimmtheit

VI.4.3.1.1 Wesentliche Einwendungen
Der Antrag sei fehlerhaft und in seinem Umfang nicht klar bestimmt.

Es sei nicht klar wieviel NDMA beantragt werden. Insgesamt 18 oder nur zehn.

VI.4.3.1.2 Wirdigung der Einwendungen / Bewertung

Aus Sicht der Genehmigungsbehdrde ist der Genehmigungsantrag hinreichend bestimmt
gefasst. Im Tenor dieses Bescheides ist der genaue Antrags- bzw. Genehmigungsumfang
eindeutig dargestellt:

Gesamtvorhaben: 18 NDMA mit je 6,16 MW

Bestand: 8 NDMA per Baugenehmigung genehmigt

Neu: 10 NDMA

Betriebstundenzahl 509 h/a

Alle NDMA sind mit einer Anlage zur Selektiven Katalytischen Reduktion (SCR) ausgestattet
und verfiigen damit Gber eine Abgasreinigung (SCR) zur NOx-Minderung.

V1.4.3.2 Emissionen, Beste verfligbare Technik / technologische Alternativen
- Hohe Schadstoffemissionen der NDMA

- Stand der Technik (Brennstoffzellen mit Wasserstoff, Umsetzung des BVT Standards fur

Motoren)

VI.4.3.2.1 Wesentliche Einwendungen
Eingewendet wurde, dass hohe Schadstoffemissionen der Notstromdiesel deutlich gesenkt

werden mussten. Ein bisher kaum beachteter Aspekt seien Schadstoffemissionen durch den
Betrieb von Notstromdieseln fiir Rechenzentren (RZ). Diese wiirden bendtigt werden, um den
Betrieb und die Datensicherheit beim Ausfall des Stromnetzes sicherzustellen. Die Not-
stromdiesel wiirden regelméaBig monatlich getestet werden. Hierbei wiirden hohe spezifische
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Schadstoffemissionen auftreten. Wahrend Dieselmotoren im Dauereinsatz in GroBBfeuerungs-
anlagen nur 10 mg Gesamtstaub und 150 -200 mg Stickoxide pro Kubikmeter Abgas emittie-
ren dirften, lagen diese Werte nach der 44. BimschV bei 80 mg Gesamtstaub und 1000 mg
Stickoxide pro m3. Anlagen, die der Notstromversorgung dienten und weniger als 300 Stun-
den im Jahr betrieben wirden, missten die Emissionsgrenzwerte fir Stickoxide nicht einhal-
ten. In Genehmigungsverfahren des Regierungsprasidiums (RP) Darmstadt wirden die Werte
zwischen 1500 und 2600 mg NOx pro m3 Abgas liegen.

Zudem unterldgen aus Sicht der Einwender ein GrofBteil der Notstromdiesel von RZ aber auch
anderen Einrichtungen (Krankenhé&user) keiner Genehmigungspflicht sondern nur einer tech-
nischen Prifung. Im Regelfall erfolge ein Testbetrieb von 1 Stunde pro Monat fir die Motoren
und ein jahrlicher Test Gber 24 Stunden. In der Summe wirden allein hierdurch im Bereich
Frankfurt/Offenbach bei 1500 MW Feuerungsleistung (500 MW,), 12 Stunden im Jahr Testbe-
trieb und 1 m3 pro Stunde Abgas und kW bei 2000 mg NOy pro m? jéhrliche Schadstoffemissi-
onen von ca. 100 Tonnen NO, zusammenkommen, die den Zielen der Luftreinhaltung (siehe
Diskussion Uber Fahrverbote) entgegenwirkten. Zum Vergleich wird hierbei angefihrt, dass
die NO - Emissionen des EVO - Kraftwerks 2019 bei ca. 80 t NO.. gelegen hatten. Ahnlich hoch
sei der Beitrag durch Emissionen von Feinstaub. Durch geringere Schornsteinhéhen entstiin-
den deutlich héhere Immissionswerte als bei GroBkraftwerken.

Einwender fordern, dass die beste verfligbare Technik der Abgasreinigung fur alle Not-
stromdiesel einzufiihren sei - auch fir die schon bestehenden Anlagen. Zudem solle eine mog-
lichst schnelle Umristung auf moderne Generatoren auf der Basis von Brennstoffzellen, die
auch Brandschutzvorteile hatten, erfolgen. Hierbei wird auf folgende Quellen bzw. Mdglich-
keiten hingewiesen: N2intelligence, RZ Equinix, LarchenstraBe Frankfurt, Landesférderung, RZ
Innovationspreis. Dabei solle Wasserstoff aus regenerativen Quellen als Brennstoff zum Einsatz
kommen. Der Bundes-Gesetzgeber wird seitens der Einwender aufgefordert, miteiner Novelle
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (vgl. 44. BImschV) sicherzustellen, dass der Schadstoff-
ausstol3 durch Notstromdiesel auf das technisch machbare Mindestmal reduziert wird. Kom-
munen und Landesregierung (via Bundesrat) sollten sich hierfir einsetzen. Die anerkannten
Umweltschutzverbande (Umweltrechtsbehelfsgesetz) und die Offentlichkeit miisse an den Ge-
nehmigungsverfahren beteiligt werden.

Die geplante Anlage mit 18 Notstromaggregaten erfille nicht die Anforderungen des § 3 Abs.
6i.V.m Anlage 1 zum § 3 sowie des § 5 Abs. 2 Satz 1 des BImschG. Demnach sei der Stand der
Technik nicht nur zur Schadstoffminderung sondern auch zur Vorsorge gegenlber schadli-
chen Umwelteinwirkungen umzusetzen. Der Stand der Technik bestehe bei Notstromaggre-
gaten im Einsatz von Brennstoffzellen. Diese seien aus Sicht der Einwender mit Erdgas aus Re-
formern oder mit Wasserstoff aus erneuerbaren Energien zu betreiben, da diese Technologien
weitaus und in erheblichem Umfang geringere Schadstoffemissionen sowie damit verbundene
Immissionen aufweisen wiirden. Dies entspreche der Notwendigkeit, die Gesamtwirkung der
Emissionen und die Gefahren fir den Menschen und die Umwelt so weit wie mdglich zu ver-
meiden oder zu verringern.
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Ein Bezug auf BVT Merkblatter fir im Dauerbetrieb geplante GroB3kraftwerke zeige zum einen,
dass die fir mit Heizol/Diesel (,Gasol”) betriebene Motoren weitaus geringere Schadstoffemis-
sionen aufweisen kénnten - mit 100-200 mg pro m? anstelle der geplanten Werte von 2000-
3000 mg pro m3. Schon hier sei eine Minderung der Emissionen moglich. Es werde nicht be-
griindet, warum zur Minderung der Emissionen diese nicht eingesetzt werden.

Zudem seien Brennstoffzellen zielfuhrend, da diese Technik auch schon im Standardbetrieb
fur Notstromversorgungen von RZ eingesetzt werde. Hierbei wird auf den Einsatz von Brenn-
stoffzellen der Fa. Solid Power fiir den RZ Betreiber EQUINIX in den USA verwiesen. Dies stelle
damit den Stand der Technik dar, der bei dem geplanten Vorhaben nicht eingehalten werde.
Neben praktisch kaum vorhandenen Schadstoffemissionen seien auch die Energieeffizienz ho-
her und die CO»- Emissionen geringer. Eine Studie des Reiner-Lemoine-Institutes habe zudem
aufgezeigt, dass es sinnvoll und machbar sei, wie schon durch die Stadtwerke HaBfurt realisiert
werde, dass es dezentrale Wasserstofferzeugung und -speicherung gebe. Genau diese Tech-
nik kdnne mit den Brennstoffzellen kombiniert werden, sei praktisch erhéltlich und realisierbar.
Ebenso wirde die Firma Rolls Royce gemeinsam mit der Firma Cellcentric Notstromversor-
gungen mit Brennstoffzellen anbieten.

Auf dieser Grundlage fordern die Einwender, nur die Notstromdiesel mit den technisch ge-
ringsten Schadstoffemissionen, die entweder durch Umsetzung des BVT Standards fiir Moto-
ren oder den Einsatz von Brennstoffzellen mit Wasserstoff zu erzielen seien, zu genehmigen.

VI.4.3.2.2 Wirdigung der Einwendungen / Bewertung

Die NDMA zur Notstromversorgung der Rechenzentren unterliegen den Anforderungen der
44, BlmSchV und nicht der 13. BImSchV, da Einzelfeuerungsanlagen im Sinne der Verordnung
unter 15 MW Feuerungswarmeleistung nach § 4 Abs. 3 der 13. BImSchV nicht zu aggregieren
sind. Die Aggregationsregeln der 13. BImSchV setzen die Aggregationsregeln der |[E-Richtlinie
um und widersprechen nicht EU-Recht. Auch die BVT-Schlussfolgerungen fir
GroBfeuerungsanlagen gelten nicht fir die Verfeuerung von Brennstoffen in Einheiten mit
einer Feuerungswarmeleistung von jeweils weniger als 15 MW. Die Anlage unterliegt damit
nach § 1 Absatz 1 Nummer 3 der 44. BImSchV den Regelungen der 44. BImSchV, in welcher
die fir diese Anlagen geltenden Anforderungen zur Vorsorge gegen schéadliche
Umwelteinwirkungen festgeschrieben sind.

Die 44. BImSchV setzt den Mindeststandard flr derartige Anlagen fest. Weitergehende Mal3-
nahmen darlber hinaus mussen fachlich begriindet sein. Der Appell der Einwendungen rich-
tet sich an den Gesetzgeber und kann nicht im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens ent-
schieden werden. Im Genehmigungsverfahren fir die Notstromdieselmotoranlage, beste-
hend aus 18 NDMA, sind nur die Genehmigungsvoraussetzungen fir diese Anlagen zu beur-
teilen und damit Uber die Genehmigungsfahigkeit zu entscheiden. Der Einsatz von entspre-
chenden Anlagen zur Notstromversorgung von Rechenzentren ist vom Gesetzgeber nicht aus-
geschlossen. Die Emissionen von NDMA sind auch nicht vergleichbar mit den Emissionen erd-
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gasbetriebener BHKW-Motoren. Bei dem Einsatz von Diesel in Motoren kénnten die NO,-Emis-
sionen zwar durch eine Reduzierung der Verbrennungstemperaturen gesenkt werden, aber
eine Temperaturreduktion ist nicht beliebig mdglich, weil bei niedrigeren Verbrennungstem-
peraturen Emulsionen im Abgas entstehen wirden. Zudem entstehen bei niedrigeren Ver-
brennungstemperaturen hohere Emissionen an Kohlenmonoxid und Formaldehyd. Der Ein-
satz entsprechender Abgasreinigungseinrichtungen ware bei niedrigen Verbrennungstempe-
raturen durch die entstehenden Emulsionen und damit verbundenen Ablagerungen in den
Katalysatoren erschwert.

Alle NDMA sind mit einer Anlage zur Selektiven Katalytischen Reduktion (SCR) zur NOx-Min-
derung ausgestattet

VI.4.3.3 EingangsgréBen Immissonssprognose (TUV Rheinland 936/21251603/B2 vom 18.No-
vember 2021)
- Sauerstoffgehalt und Volumenstrom

VI.4.3.3.1 Wesentliche Einwendungen
Beiden EingangsgréBen der Motoremissionen sei ein Sauerstoffgehalt von 5 % angesetzt wor-

den, im Gutachten vom 20. Mai 2021, das auch in den Unterlagen enthalten sei, dagegen ein
Sauerstoffgehalt von 10%. Es sei zu klaren, wie sich dies auf die Immissionsprognose auswirkt.
Ebenso stimmten aus Sicht der Einwender u.a. die Angaben des Betriebsvolumenstroms von
21896 m3/h bzw. zuvor 32749 m3/h nicht Gberein. Daher seien die Eingangswerte der Berech-
nungen zu klaren.

VI.4.3.3.2 Wirdigung der Einwendungen / Bewertung

Die Einwendung nimmt Bezug auf den Betriebssauerstoffgehalt (5 Vol.-% gegeniiber 10 Vol.-
%). Der Ansatz eines Betriebssauerstoffgehalts in der Héhe von 5 Vol.-%, wie in der Immissi-
onsprognose in der Endfassung angesetzt, ist konservativ und hinreichend, da dieser Ansatz
zur Berechnung eines hoheren Abgasvolumenstroms Norm, trocken und damit héheren Emis-
sionsmassenstromen im Eingang der Immissionsprognose und héheren Immissionen fihrt.

Bei den Angaben zum Betriebsvolumenstrom ist unklar, auf welche Fundstelle sich hierbei die
Einwendung bezieht. Die Angaben zum Betriebsvolumenstrom sowie alle anderen Eingangs-
groBen der Immissionsprognose, sind im Genehmigungsantrag nachvollziehbar dargelegt.

V1.4.3.4 Immissionen, Zusatzbelastung
- Zusammenhang Emissionen/Immissionen und Teil-/Volllastbetrieb

VI.4.3.4.1 Wesentliche Einwendungen
Die Resultate der Immissionswerte der Zusatzbelastung seien weitgehend ahnlich und im glei-

chen Wertebereich, wahrend die Emissionen der Motoren sehr groBBe Unterschiede in den
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Abgasstromen sowie den Schadstoffemissionen fir NO, aufweisen wirden. So lage die E.-
Konzentration fir NO, im Teillastbetrieb mit 28880 mg/m?3 deutlich héher als im Volllastbetrieb
mit 2879 mg/m3. Die Emission in g/h sei im Teillastbetrieb mit 12726 g/h deutlich geringer als
im Vollastbetrieb mit 20673 g/h. Dies sei plausibel entsprechend der Datenblatter des Motor-
herstellers. Dann aber sei nicht nachzuvollziehen, wieso die Immissionen der maximalen Zu-
satzbelastung, ob bei durchgéngigem Betrieb oder auf 509 h begrenztem Betrieb bei Volllast
und Teillast mit z.B. 5,13 und 5.16 mg/m? *d in etwa gleich sind. Daher sei diese Berechnung
genauer zu erldutern und zu belegen, wieso sich bei deutlich geringeren Emissionen im Teil-
lastbetrieb in etwa die gleichen Immissionseintrage ergeben.

VI.4.3.4.2 Wirdigung der Einwendungen / Bewertung

Der Volllastbetrieb zur Abschatzung der Emissionen ist konservativ. Immissionsseitig lasst sich
dies ohne Berechnungen aber nicht prognostizieren, da im Teillastbetrieb zwar weniger Emis-
sionen in die Berechnungen zur Abschatzung der Immissionen eingehen, aber die Ausbrei-
tungssituation unter Umstdnden unginstiger ist (geringere Abgastemperaturen, Warme-
strome im Auftrieb und Abgasvolumenstrome). Damit fallen auch die Immissionsmaxima im
Rechengebiet nicht aufeinander. Immissionswerte kénnen daher nicht pauschal hinsichtlich
der Hohen der Immissionsmaxima verglichen werden.

Die Hohe der Immissionen resultiert daher nicht nur aus der Hohe der Emissionen, sondern
resultieren auch aus unterschiedlichen Abgastemperaturen, -volumenstrémen und
Ausbreitungsbedingungen. Daher kénnen im Teillastbetrieb beurteilungsbezogen gleiche
oder héhere Immissionen im Ergebnis der Ausbreitungsrechnungen resultieren.

V1.4.3.5 Schornsteinh6henbestimmung
- Herleitung und Begriindung der Schornsteinhohe

VI.4.3.5.1 Wesentliche Einwendungen
Die Schornsteinhdhenbestimmung sei schwer nachzuvollziehen, insbesondere was die jewei-

lige Herleitung und Begriindung der Schornsteinhéhe betreffen wirde. Nach TA Luft 5.5.2.
ergebe sich eine Hohe von 34,9 m. Unter Berlcksichtigung anderer Gebaude im Umkreis er-
gebe sich eine Hohe von 47 m / 51 m. Unter Einbeziehung umliegender Gebaude, u.a. auch
eines anderen RZ (DLR), folgten Kaminhéhen von 29,6 - 27,5 m. Nach VDI 3781 Blatt 4 ergebe
sich eine Hohe von 34,92 m. Nach TA Luft 5.5.4 Teillastbetrieb ergebe sich eine Héhe von 66
m. (Tabelle 23, S. 49). Die Berechnung nach TA Luft 5.5.4. sei aber nicht vorgelegt worden.
Zudem wird eine Argumentation beanstandet, dass eine solche Hohe fir Anlagen, ,die nur
wenige Stunden im Jahr betrieben werden”, als ,unverhéltnismaBig” anzusehen seien. Es
werde aber nicht erldutert, worin das zu akzeptierende ,Verhéltnis” stehen soll.

Es sei dabei nicht hilfreich in der Begriindung, wenn allein auf die Unterschreitung des Kriteri-
ums der schadlichen Umwelteinwirkungen und der Berechnung maximaler Vollaststunden ab-
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gehoben wird, da dieses ,Austarieren” der Méglichkeiten zwar beitrage, die Abschneidekrite-
rien insbesondere der Stickstoffdeposition einzuhalten, mithin aber in keiner Weise man der
Vorgabe des BImSchG. hinsichtlich der Einhaltung Vorsorgezielen nach § 5(1) Ziffer 2 BimschG
gerecht werde. Zudem werde die Kaminhdhe noch nicht einmal mit der Anwendung des Leit-
fadens des RP DA begriindet, so dass dessen Herleitung vollig willkirlich und unbegriindet
erscheint. Im Sinne der geforderten Vorsorge zur Minimierung von Einwirkungen nach dem
Stand der Technik sei es daher geboten, Berechnungen vorzulegen, mit welcher Kaminhdhe,
sei es 30 m oder 60 m diese Minimierung erreicht werden kann.

VI.4.3.5.2 Wirdigung der Einwendungen / Bewertung

In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Begrindung unter VI.4.2.1.1.

Der Leitfaden zur Schornsteinhéhenermittlung (veroffentlicht unter
https://www.hInug.de/fileadmin/downloads/luft/Leitfaden_RZ_ImProgn.pdf)  standardisiert
die nach Ziffer 5.5 TA Luft moglichen Einzelfallentscheidungen in atypischen Féllen, um dem
Sonderfall Rechnung zu tragen, dass in Bezug auf NDMA, die mit hohen Abgastemperaturen
und -volumenstrémen im Vergleich zu Aggregaten im Dauerbetrieb wenig laufen, unverhalt-
nismaBig hohe Kamine resultieren, wenn die allgemeinen Regelungen der TA Luft zur Schorn-
steinhéhenberechnung herangezogen werden - insbesondere bei Zusammenfassung von
Emissionsquellen zu den Notstromdieselmotoranlagen in Rechenzentren, um die Ausbrei-
tungssituation zu verbessern. Die in dem hessenweit eingefihrten Leitfaden getroffenen Kon-
ventionen und Annahmen im Eingang der Prognosen sind fachlich begriindet - auf Basis der
von Motorenherstellern in entsprechenden Datenblattern garantierten maximalen Emissions-
werten, die bei entsprechenden Einstellungen der Motoren im tatsachlichen Betrieb einhaltbar
sind, und auf Basis von Normen nach Stand der Technik in Bezug auf Modellierungen im Rah-
men von Ausbreitungsrechnungen.

Die Schornsteinhéhenberechnung wurde von der Behérde geprift und war nicht zu beanstan-
den.

V1.4.3.6 Warmeabgabe/ Warmeausbreitung
- EingangsgroBen/ Berechnungsparameter im Gutachten
- Waéarmeabgabe in Verbindung mit B-Plan

VI.4.3.6.1 Wesentliche Einwendungen
Viele EingangsgréBen und Berechnungsparameter im Gutachten fehlten, seien unklar oder

nicht nachvollziehbar, z.B. konkrete Eingangsdaten fiir die Luftstrémungen fehlten, Annahmen
Uber die Warmeabgaben der NDMA seien widersprichlich, Verweisquellen wiirden fehlen,
ebenso Angaben zur den Rahmenbedingungen der Berechnungen.

GemaB Baugenehmigung der Stadt Frankfurt am Main und dem B-Plan 341 A sei eine Warme-
abgabe von 3 MJ/h* m? einzuhalten.
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Sowohl durch die Abwédrme des RZ als auch durch den Betrieb der Notstromaggregate sei
dieser Wert Uberschritten. Demnach entspreche das Vorhaben nicht den Vorgaben des B-
Plans und sei daher abzulehnen.

VI.4.3.6.2 Wiirdigung der Einwendungen / Bewertung
In dem nachgereichten Klimagutachten der IfU GmbH vom 12. Marz 2018 (Az. Kaltluft Sossen-
heim.2017.01) sind entsprechende Angaben auf Grundlage des Planungsstands des zwi-

schenzeitlich genehmigten Bauantrags (Az. B-2018-642-6) enthalten, die grundsatzlich auf das
immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren tbertragbar sind. Demnach fiihrt bereits
die Warmeabgabe eines Gensets im Probebetrieb von 3.700 kWh bei einer Gebaudegrund-
flache von ca. 3.890 m2 zu einer flaichenbezogenen Warmeabgabe von ca. 3,4 MJ / (h ® m?)
und damit zu einer Uberschreitung des Grenzwertes von 3 MJ / (h ® m2) nach Festsetzung 1a
des Bebauungsplans Nr. 341 A

Das Gutachten belegt jedoch plausibel und nachvollziehbar, dass sich aufgrund der Schorn-
steinhdhe oberhalb des nichtlichen Kaltluftstroms auch bei Uberschreitung der flaichenspezi-
fischen Warmeabgabe keine erheblichen klimatischen Nachteile ergeben.

Dies gilt insbesondere, wenn der Probebetrieb der Gensets tagsiiber und damit auBBerhalb
des nachtlichen Kaltluftgeschehens stattfindet. Aus stadtklimatischer Sicht kann einer Befrei-
ung von Festsetzung 1a des Bebauungsplans Nr. 341 A nach § 31 BauGB zugestimmt werden.

V1.4.3.7 UVP- Einzelfallpriifung

V1.4.3.7.1 Behérdliche Priifung

VI.4.3.7.1.1 Wesentliche Einwendungen
Die UVP Vorprifung sei durch den Antragsteller, bzw. die beauftragte Firma AECOM durch-
gefihrt worden. Es liege aber keine durch die Behdrde durchgefihrte UVP-Vorprifung vor.

Gemal UVP-Gesetz sei diese Prifung aber eigenstandig durch die Behdrde durchzufihren.

VI.4.3.7.1.2 Wirdigung der Einwendungen / Bewertung

Dem Antrag sind in Kapitel 20 Unterlagen beizufliigen, aus denen sich Art und Umfang des
Vorhabens sowie die wesentlichen Kenndaten des Vorhabens und der Gesamtanlage
hervorgehen. Fir die Beschreibung des Sachverhalts ist das Formular 20/2 zu verwenden.
Dieser Pflicht ist die Antragstellerin nachgekommen.

Auf dieser Grundlage hat die Behodrde die UVP-Einzelfallprifung durchgefihrt und
entschieden, dass die Durchfihrung einer UVP nicht erforderlich ist . Die Entscheidung der
Behdrde inkl. Begriindung wurde im Staatsanzeiger am 17. Januar 2022 im Rahmen der
offentlichen Bekanntmachung veréffentlicht. Siehe dazu auch VI.3.3.
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V1.4.3.7.2 Erwarmung Boden/Grundwasser

VI.4.3.7.2.1 Wesentliche Einwendungen
Hinsichtlich des Schutzgutes Boden und Grundwasser werde nicht auf die Frage eingegangen,

ob und inwieweit durch den Betrieb des RZ eine Erwdrmung des Bodens und des
Grundwassers erfolge. Auswirkungen auf Boden und Bodenlebewesen, sowie im Grundwas-
ser seien zu erheben, zu beschreiben und zu bewerten. Die UVP-Einzelfallprifung sei unvoll-
sténdig und musse Uberarbeitet werden.

VI.4.3.7.2.2 Wirdigung der Einwendungen / Bewertung

Antragsgegenstand ist die Errichtung von insgesamt 18 NDMA und nicht das Rechenzentrum
als Ganzes. Im Rahmen der UVP-Einzelfallprifung sind daher nur die Auswirkungen der Not-
stromaggregate zu betrachten.

Laut Antragsunterlagen werden die NDMA im zweiten Untergeschoss auf einer versiegelten
Flache aufgestellt. Die Bodenplatte besteht aus Ortbeton. Die Kihlung des Generatorraums
erfolgt mit Luft, die Abwarme wird Gber Dach abgegeben. Die im Betrieb entstehende Motor-
abwarme wird in einem geschlossenen Kihlmittelkreislauf zur Rickkihlung zu den auf dem
Dach platzierten Rickkihlern abgefihrt.

Die Betriebszeit der NDMA wird im max. 509 h/a (bei Stromausfall) und im Regelfall mit 23 h/a
Testbetrieb angegeben.

Die Betriebszeit, die technische Umsetzung der Kiihlung und die Isolierung gegen den Boden
durch die Bodenplatte lassen den Schluss zu, dass keine nennenswerte Warme an den Boden
bzw. das Grundwasser abgegeben wird. Sowohl der Regelbetrieb zu Testzwecken als auch der
Notfallbetrieb mit max. 509 h/a lassen die Annahme zu, dass es zu keinem dauerhaften Tem-
peraturanstieg in der Bodenmatrix kommen wird.

Der Grundwasserflurabstand betragt laut hydrogeologischer Karte im Bereich des Anlagen-
standortes Uber 5m. Der Boden dient zusétzlich als Puffer gegeniiber dem Grundwasser und
schitzt es vor Warmeeintrag.

Zusammenfassend ist nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen durch eine Erwarmung von
Boden oder Grundwasser zu rechnen. Eine Erganzung des UVP-Berichts ist aus Sicht der De-
zernate 41.5 und 41.1 nicht erforderlich.

V1.4.3.7.3 kumulierende Vorhaben

VI.4.3.7.3.1 Wesentliche Einwendungen
Der Feststellung der Behorde, dass ,kein kumulierendes Vorhaben” mit benachbarten
Rechenzentren vorlage, wird von Einwenderseite widersprochen.

Die Prifung auf die Frage der ,gemeinsamen betrieblichen und baulichen Einrichtungen” zu
reduzieren greife zu kurz.
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Wesentlich sei dartber hinaus aber eine Betrachtung der Kumulierung der Auswirkungen von
zahlreichen NDMA aller Rechenzentren in der Umgebung des Vorhabens auf die Schutzguter.
Diese hatte gem. Anlage 3 Nr. 1.2 UVPG stattfinden mussen.

Hier heiBt es: , Die okologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben
moglicherweise beeintrachtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und
Schutzkriterien unter Bericksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem
gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen: (...)"

Diese Prifung habe nicht stattgefunden und sei nachzuholen. Insbesondere sei das
Zusammenwirken der Einwirkungen der NDMA der RZ in einem Unmkreis von 5 km zu
betrachten. Z.B. auf die Stickoxid- und Séuredeposition.

VI.4.3.7.3.2 Wiirdigung der Einwendungen / Bewertung
In diesem Zusammenhang wird auf VI.3.3 verwiesen.

Das beantragte Vorhaben unterliegt dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeit (UVPG) und
hier speziell der Ziffer 1.1.2 der Anlage 1, Liste der ,UVP-pflichtigen Vorhaben”. Dort ist das
jeweilige Vorhaben in Spalte 2 mit einem ,A” gekennzeichnet. Nach § 7 UVPG i.V.m. Anlage 1
zum UVPG ist flir das Vorhaben somit eine allgemeine Vorprifung des Einzelfalls zur Feststel-
lung der UVP Pflicht erforderlich.

Die Berlcksichtigung kumulierender Effekte ist hier darliber hinaus nicht erforderlich, weil die
Voraussetzung nach § 10 Abs. 4 UVPG zu Projekten anderer Betreiber in der Nachbarschaft
nicht gegeben sind (keine gemeinsamen betrieblichen oder baulichen Einrichtungen vorlie-
gend; Personal zum Betrieb dieser Anlagen handeln unabhangig und raumlich separat vonei-
nander).

Dem Vorhandensein weiterer NDMA anderer Rechenzentren wurde in der Immissionsprog-
nose dahingehend Rechnung getragen, dass von einer erh6hten Vorbelastung ausgegangen
wurde und ein Irrelevanzwert fir NOx von 1% angesetzt wurde und nicht, wie Ublich, bei 3%
der Jahresimmissionswertes.

Nach Prifung und Bewertung der Einwendungen ergeben sich keine neuen Erkenntnisse, die
eine andere Beurteilung der Sach- bzw. Rechtslage ergeben.

VI.5 Zusammenfassende Beurteilung

GemalB § 6 BImSchG in Verbindung mitden §§ 5, 7 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen,

wenn unter Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fir die Umwelt insgesamt

- schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und
erhebliche Belastigungen fiur die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht
hervorgerufen werden kénnen,

- Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile und erhebliche Beldstigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem
Stand der Technik entsprechenden MaBnahmen,
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- Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfille verwertet und nicht zu verwertende
Abfalle ohne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden,

- Energie sparsam und effizient verwendet wird,

- der Betreiber seinen Pflichten bei Betriebseinstellung nachkommen wird und

- andere offentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der
Errichtung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Die Prifung des Antrags durch die Genehmigungsbehorde sowie die eingeholten
Stellungnahmen haben ergeben, dass die oben genannten Voraussetzungen nach den §§ 5,
6 BImSchG unter Berlcksichtigung der unter Abschnitt V. aufgefiihrten Nebenbestimmungen
erfillt sind und damit Beeintrachtigungen durch die betreffende Anlage nicht zu erwarten
sind.

Die gemaB § 12 BImSchG unter V. aufgefihrten Nebenbestimmungen stitzen sich
insbesondere auf die in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), auf die
in der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Lérm), im Arbeitsschutzgesetz
(ArbSG), in der Hessischen Bauordnung (HBO), in der Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV),
in den einschlagigen UnfallverhGtungsvorschriften und Merkblattern der zustédndigen
Berufsgenossenschaft, in VDE-Bestimmungen, DIN-Vorschriften, VDI-Richtlinien und sonstigen
anerkannten technischen Regeln, niedergelegten Vorschriften. Sie dienen dem Immissions-
und Arbeitsschutz, dem Brandschutz und der allgemeinen Sicherheit.

Auch andere 6ffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes stehen dem
beantragten Vorhaben nicht entgegen. Die von den beteiligten Fachbehorden abgegebenen
Stellungnahmen beurteilen die beantragten MaBnahmen grundséatzlich positiv. Die vorge-
schlagenen Nebenbestimmungen haben ihren Niederschlag im Genehmigungsbescheid ge-
funden.

Die unter Abschnitt V. aufgefihrten Nebenbestimmungen sind teilweise auch aus Griinden
der Klarstellung erforderlich und erganzen insoweit die Festlegungen in den Antragsunterla-
gen.

Die beantragte Genehmigung war unter den oben genannten Voraussetzungen zu erteilen.

V1.6 Begriindung der Kostenentscheidung

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 11 und 14 des Hessischen Ver-
waltungskostengesetzes (HVwKostG). Die GebUlhrentatbestande folgen aus § 2 HVwKostG in
Verbindung mit der Verwaltungskostenordnung fiir den Geschaftsbereich des Hessischen
Ministeriums fir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaftund Verbraucherschutz (VwKostO-
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MUKLV). Uber die Héhe der zu erhebenden Verwaltungskosten ergeht ein gesonderter Be-
scheid.

VIl. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben werden

beim:
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
AdalbertstraBBe 18
60486 Frankfurt am Main
Im Auftrag

gez. Harald Schoenfeld

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet.
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift guiltig.

Anlage:
- 1) Inhaltsverzeichnis der Antragsunterlagen
- 2) Hinweise/Abkirzungs- und Fundstellenverzeichnis
- 3) Antragsunterlagen
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Anlage 1: Inhaltsverzeichnis der Antragsunterlagen

Nr. Beschreibung Bemerkung |Blatt-
zahl
1 Antrag/Formulare
Formular 1/1: Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutz-  |Stand 5
gesetz 11/2021
Formular 1/1.2: Angaben zum Antrag auf Zulassung des vor- |Stand 4
zeitigen Beginns nach § 8a BImSchG 07/2022
Antrag auf Erweiterung der Zulassung des vorzeitigen Be- Stand 3
ginns nach § 8a Abs. 1 BImSchG vom 13.04.2022 05/2022
Formular 1/1.4: Ermittlung der Investitionskosten Stand 1
06/2021
Formular 1.2 Genehmigungsbestand der Gesamtanlage Stand 2
06/2021
1.2 Vollmacht Stand 6
07/2021
1.3 Gesellschaftervertrag Stand 7
06/2021
1.4 Register der Direktoren und leitenden Angestellten Stand 4
06/2021
1.5 Zertifikat des stellvertretenden Sekretars Stand 6
06/2021
2 Inhaltsverzeichnis / Verzeichnis der Antragsunterlagen Stand 6
10/2021
3 Erlauterungsbericht/Kurzbeschreibung Stand 20
06/2021
3.1 Allgemeines Stand
06/2021
3.1.1 |Vorhabenstrager und Hintergrund des Vorhabens Stand
06/2021
3.1.2 |Genehmigungsrechtliche Aspekte Stand
06/2021
3.1.2. |UVPG Stand
1 06/2021
3.1.2. |Angaben gemal § 21 (2a) der 9. BImSchV u. Ausgangszu- Stand
2 standsbericht 06/2021
3.1.3 |Standort der Anlage Stand
06/2021
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Nr. Beschreibung Bemerkung |Blatt-
zahl
W
06/2021
3.2.1 |Antragsgegenstand Stand
06/2021
3.2.1. |Anlagenneuerrichtung Stand
1 06/2021
3.3 Anlagen- und Verfahrensbeschreibung Stand
10/2021
3.3.1 |Allgemeine Beschreibung Stand
10/2021
3.3.1. |Betriebseinheiten Stand
1 10/2021
3.3.1. |Artund Leistung der Anlagen Stand
2 10/2021
3.3.1. |Betriebszeiten Stand
3 10/2021
3.4 Umweltrelevante EinflussgréBen Stand
10/2021
3.4.1 |Luftemissionen Stand
10/2021
3.4.2 |Gerausche Stand
06/2021
3.4.3 |Gerlche Stand
10/2021
3.4.4 |Erschitterungen Stand
10/2021
3.45 |Energieeffizienz Stand
10/2021
3.4.6 |Abfallverbleib Stand
06/2021
3.4.7 |Wasserhaushalt und Gewasserschutz Stand
06/2021
3.4.8 |Loschwasserkonzept Stand
06/2021
3.4.9 |Gewasserschutz Stand
06/2021
3.4.10 |Anlagensicherheit Stand
06/2021
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Nr. Beschreibung Bemerkung |Blatt-
zahl
3211 [Voraussichiliche Auswirkungen des vornabens aut Mensch jotand ||
und Umwelt 06/2021
3.4.12 |Klima Stand 1
10/2021
3.4.12 |Gutachten zur ,Prifung auf Erheblichkeit der Warmeabgabe |Stand 47
A in Bezug auf das stadtische Mikroklima, insbesondere auf die |03/2018
schitzenswerten bodennahen Kaltluftstrome”
4 Inhaltsdarstellung Geschafts-/Betriebsgeheimer Unterlagen |Stand 1
06/2021
5 Standort und Umgebung Stand 4
06/2021
5.1 Topographische Karte TK 25 Stand 1
06/2021
5.2 Ubersichtsplan zur Notstromanlage Stand 1
06/2021
6 Anlagen- und Betriebsbeschreibung Stand 112
06/2021
6.1 Anlagenbeschreibung Stand
06/2021
6.2 Aufstellungsplane Stand
06/2021
6.2.1 |Ruckkihler Abgasschornstein Stand
06/2021
6.2.2 |Gensetraum Stand
06/2021
6.2.3 |Gebaudeschnitt Stand
06/2021
6.3 Anlagengliederung Stand
06/2021
6.3.1 |Betankungsanlage Stand
06/2021
6.3.2 |Kraftstofflagertanks fir Kraftstoffbevorratung Stand
06/2021
6.3.2. |Behalterzeichnung Lagertank 40 m3 Stand
1 06/2021
6.3.2. |Behalterzeichnung Lagertank 100 m3 6-10 Stand
2 06/2021
6.3.3 |Kraftstoffpflegeanlage 6-11 Stand
06/2021
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mwﬁ
06/2021
6.3.5 |Tagestanks Stand
06/2021
6.3.6 |Notstromaggregate Stand
06/2021
6.3.7 |Harnstofflageranlage Stand
06/2021
6.3.8 |Abgasreinigungsanlage Stand
06/2021
6.3.9 |Beluftungsanlage im Gensetraum Stand
06/2021
6.3.10 |Abgasanlagen Stand
06/2021
6.3.11 |Abgasschornstein Stand
06/2021
6.3.12 |Ruckkdhler Stand
06/2021
6.3.13 |Rohrleitungen Stand
06/2021
6.4 Betriebsbeschreibung Stand
06/2021
6.4.1 |FlieBbilder Stand
06/2021
6.4.1. |BlockflieBbilder B.01 bis B.06 Stand
1 06/2021
01 - FRA74-B.01 Kraftstoff -West
02 - FRA74-B.02 Kraftstoff -Ost
03 - FRA74-B.03 Harnstoff /Ad Blue West
04 - FRA74-B.04 Harnstoff /Ad Blue West
05 - FRA74-B.05 Notstromaggregat /Genset
06 - FRA74-B.06 Legende
6.4.1. |VerfahrensflieBbilder Stand
2 06/2021
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Kraftstoffsystem Schema Geb&aude Ost
02 - FRA74-BWE-WE-ZZ-SD-M-54101
Kraftstoffsystem Schema Gebaude West
03 - FRA74-BWE-EA-ZZ-SD-M-54104
Ureasystem Schematic East Building
04 - FRA74-BWE-WE-ZZ-SD-M-54102
Ureasystem Schematic West Building
05 - P&ID Cat 3516 E
Fuel System Kraftstoffversorgungssystem
06 - P&ID Cat 3516 E
Air Ventilation System Bellftungsanlage des Gensetraumes
07 - P&ID Cat 3516 E
Fuel System Abgasreinigungsanlage- SCR-Anlage
08 - P&ID Cat 3516 E
Fuel System Kuhlsystem fiir Gensetraum und Motor
09 - P&ID Cat 3516 E
Fuel System Motorélkreislauf
6.4.2 |Berechnung der Betriebsstunden Stand
06/2021
6.5 Messkonzept Stand
06/2021
6.6 Formulare 6/1 bis 6/3 Stand
06/2021
7 Stoffe, Stoffmengen, Stoffdaten Stand 67
09/2021
7.1 Art der gehandhabten Stoffe Stand
09/2021
7.1.1 |Einsatzseite Stand
09/2021
7.1.2 |Produktseite Stand
09/2021
7.2 Beschreibung der gehandhabten Stoffe Stand
09/2021
7.3 Sicherheitsdatenblatter Stand
Heizol EL, Ad Blue, Motordl, CAT EL LangzeitkihImittel 06/2021
7.4 Formulare 7/1 bis 7/6 Stand
06/2021
8 Luftreinhaltung Stand 5
10/2021
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BT |ochutz vor schadlichen Umweltenwirkungen gareh————_jotand | |
10/2021

8.1.1 |Luftverunreinigungen Stand
10/2021

8.2 Emissionsquellenplan Stand
10/2021

8.3 Gerlche Stand
10/2021

8.4 Abgasreinigung Stand
10/2021

8.5 Immissionsprognose Stand 232
11/2021

8.6 Formulare 8/1 bis 8/2 Stand 5
06/2021

9 Abfallvermeidung und Abfallentsorgung Stand 3
06/2021

9.1 Formulare Stand
06/2021

10 Abwasserentsorgung Stand 5
10/2021

10.1 |Lageplan der Riickhaltebecken Stand
10/2021

10.2 | Anschluss am StraBenkanal / Kanalnetzauskunft Stand
10/2021

1 Spezialteil Abfallentsorgungsanlagen Stand 1
06/2021

12 Abwiarmenutzung Stand 1
06/2021

13 Larm, Erschitterungen und sonstigen Emissionen Stand 1
10/2021

13.1  |Larm Stand
10/2021

13.2 |Schallimmissionsgutachten Stand 64
10/2021

13.3 | Erschitterungen / Schwingungen Stand 1
06/2021

13.4 |Strahlung Stand
06/2021
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M7 Anlagensicherhert - Schutz der Allgememhertund der . otand | 1|
Nachbarschaft sowie der Arbeitnehmer 06/2021
15 Arbeitsschutz Stand 7
06/2021
15.1 |Formulare 15/1 bis 15/3 Stand
06/2021
16 Brandschutz Stand 3
06/2021
16.1 |MaBnahmen zum Explosionsschutz Stand
06/2021
16.2 |Brandschutzkonzept Stand 36
06/2021
16.3 |Formulare 16/1.1 bis 16/1.2 Stand 8
06/2021
17 Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen Stand 42
10/2021
17.1  |Betankungsanlagen mit Leichtflissigkeitsabscheider Stand
10/2021
17.2  |Kraftstoff Lagertanks Stand
06/2021
17.3 | Kraftstoff-Tagestanks Stand
06/2021
17.4  |Harnstoff Lagertanks Stand
06/2021
17.5 |Harnstoff Tagestanks Stand
06/2021
17.6 |Notstromaggregate Stand
06/2021
17.7  |Rickkihler der Notstromaggregate Stand
06/2021
17.8 |Entwasserung Regenwasser Stand
06/2021
17.9 |Formulare 17/1,17/2,17/3,17/7 Stand
10/2021
17.10 |Berechnung des Ruckhaltevolumens Stand
10/2021
18 Bauantrag / Bauvorlagen Stand 1
Bauantrag im Ordner |l 12/2021
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MO |Unterlagen Tur sonstige Ronzessionen, Emissionshandel . |otand | 1|
und Naturschutz 06/2021
20 Unterlagen zu Umweltvertraglichkeitspriifung Stand 44
06/2021
20.1  |Allgemeine Vorprifung des Einzelfalls gem. § 7 UVPG Errich- | Stand
tung einer Notstromanlage fiir das Rechenzentrum Sossen- |06/2021
heim Wilhelm-Fay-StraBe 7, 65936 Frankfurt am Main
20.2 |Formular 20/1 Stand
06/2021
20.3 |Formular 20/2 Stand
06/2021
21 MaBnahmen nach der Betriebseinstellung Stand 1
12/2021
22 Bericht tiber den Ausgangszustand von Boden und Grund- |Stand 1
wasser 06/2021
22.1  |AZB Vorprifung inklusive Untersuchungskonzept Stand 36
06/2021
23 Anhang Stand 1
06/2021
23.1  |Kurzbeschreibung geméaB § 4 Absatz 3 Satz 1 der 9. BImSchV | Stand 22
11/2021
Anlage 2:
Hinweise

H 1. Abkirzungs- und Fundstellenverzeichnis

Fundstellenverzeichnis

a) Rechts- und Verwaltungsvorschriften

Abkiirzung Name Fundstelle letzte Anderung

ABBergV Allgemeine Bundesbergverordnung 23.10.1995 (BGBI. | S. 1466) 18.10.2017 (BGBI. | S. 3584)

AbfVerbrG Abfallverbringungsgesetz 19.07.2007 (BGBI. | S. 1462) 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328)

AbwAG Abwasserabgabengesetz In der Fassung vom 18.01.2005 22.08.2018 (BGBI. | S. 1327)
(BGBI. I S. 114)

AbwV Abwasserverordnung In der Fassung vom 17.06.2004 20.01.2022 (BGBI. I S. 87)
(BGBI. I S. 1108, 2625)

AllgVwKostO  Allgemeine Verwaltungskostenordnung 11.12.2009 (GVBI. | S. 763) 02.12.2021 (GVBI. S. 786)

AltfahrzeugV Altfahrzeug-Verordnung In der Fassung vom 21.06.2002 18.11.2020 (BGBI. I S. 2451)

AltholzV

(BGBI. 1 S. 2214)

Altholzverordnung 15.08.2002 (BGBI. | S. 3302) 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328)
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Abkirzung
AltolV

ArbSchG
ArbStattV
ASR
AWV
AwSV

BauGB
BauNVO
BaustellV
BBergG
BBodSchG
BBodSchVv
BetrSichV
BImSchG

. BImSchv

. BImSchv

. BImSchv

. BImSchv

7. BImSchV
9. BImSchVv

10

11.

12.

13.

16.
17.

30.

31.

41.

42.

44,

. BImSchv

BImSchV

BImSchV

BImSchV

BImSchV
BImSchV

BImSchV

BImSchV

BImSchV

BImSchV

BImSchV

BioAbfV

BioStoffV

Name

Altdl-Verordnung

Arbeitsschutzgesetz
Arbeitsstéattenverordnung
Arbeitsstéattenrichtlinien, diverse
Abfallverzeichnis-Verordnung

Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen

Baugesetzbuch

Baunutzungsverordnung

Baustellenverordnung

Bundesberggesetz
Bundes-Bodenschutzgesetz
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
Betriebssicherheitsverordnung

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Verordnung uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen

Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtfliichti-
gen halogenierten organischen Verbindungen

Verordnung uber genehmigungsbedurftige Anlagen

Verordnung Uber Immissionsschutz- und Stérfallbeauf-
tragte

Verordnung zur Auswurfbegrenzung von Holzstaub

Verordnung tber das Genehmigungsverfahren

Verordnung ber die Beschaffenheit und die Auszeich-
nung der Qualitéten von Kraft- und Brennstoffen

Verordnung Uber Emissionserklarungen

Storfall-Verordnung

Verordnung tber Grof3feuerungs-, Gasturbinen- und
Verbrennungsmotoranlagen

Verkehrslarmschutzverordnung

Verordnung Uber die Verbrennung und die Mitverbren-
nung von Abféllen

Verordnung uber Anlagen zur biologischen Behandlung
von Abféllen

Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flichtiger

organischer Verbindungen bei der Verwendung organi-

scher Losemittel in bestimmten Anlagen
Bekanntgabeverordnung

Verordnung Uber Verdunstungskihlanlagen, Kuhltirme
und Nassabscheider

Verordnung Uber mittelgroRe Feuerungs-, Gasturbinen-
und Verbrennungsmotoranlagen

Bioabfallverordnung

Biostoffverordnung

Fundstelle

In der Fassung vom 16.04.2002
(BGBI. | S. 1368)

07.08.1996 (BGBI. | S.
12.08.2004 (BGBI. I S.

10.12.2001 (BGBI.
18.04.2017 (BGBI.

03.11.2017 (BGBI
21.11.2017 (BGBI
10.06.1998 (BGBI
13.08.1980 (BGBI
17.03.1998 (BGBI
12.07.1999 (BGBI
03.02.2015 (BGBI

IS,
.IS.
IS
.IS.
IS
LIS
IS

S.
S.

1246)
2179)

3379)
905)

3634)
3786)
1283)
1310)
502)
1554)
49)

In der Fassung vom 17.05.2013
(BGBI. I S. 1274; BGBI. 1 2021

S.123)

In der Fassung vom 26.01.2010

(BGBI. | S. 38)

10.12.1990 (BGBI. | S. 2694)

In der Fassung vom 31.05.2017

(BGBI. S. 1440)

30.07.1993 (BGBI. | S. 1433)

18.12.1975 (BGBI. | S. 3133)

In der Fassung vom 29.05.1992
(BGBI. I S. 1001)

08.12.2010 (BGBI. | S. 1849)

In der Fassung vom 05.03.2007

(BGBI. 1 S. 289)

In der Fassung vom 15.03.2017

(BGBI. | S. 483)

06.07.2021 (BGBI. | S. 2514)

12.06.1990 (BGBI.
02.05.2013 (BGBI.

3754)

20.02.2001 (BGBI.

21.08.2001 (BGBI.

02.05.2013 (BGBI.
12.07.2017 (BGBI.

1'S. 202)

13.06.2019 (BGBI.

S.
S.

S.

S.

S.

S

S.

1036)
1021, 1044,

305)

2180)

973)

. 2379; 2018

804)

In der Fassung vom 04.04.2013

(BGBI. 1 S. 658)

15.07.2013 (BGBI. | S. 2514)

letzte Anderung

05.10.2020 (BGBI.

22.11.2021 (BGBI.
22.12.2020 (BGBI.

30.06.2020 (BGBI.
19.06.2020 (BGBI.

20.07.2022 (BGBI.
14.06.2021 (BGBI.
27.6.2017 (BGBI. |
14.06.2021 (BGBI.
25.02.2021 (BGBI.
19.06.2020 (BGBI.
27.07.2021 (BGBI.
20.07.2022 (BGBI.

13.10.2021 (BGBI.

19.06.2020 (BGBI.

12.01.2021 (BGBI.

28.04.2015 (BGBI.

11.11.2020 (BGBI.

13.12.2019 (BGBI.

09.01.2017 (BGBI.

19.06.2020 (BGBI.

04.11.2020 (BGBI.
06.07.2021 (BGBI.

13.12.2019 (BGBI.

27.07.2021 (BGBI.

19.06.2020 (BGBI.

06.07.2021 (BGBI.

28.04.2022 (BGBI.

21.07.2021 (BGBI.

I'S. 2091)

I'S. 4906)
I'S. 3334)

I'S. 1533)
1'S. 1328)

I'S. 1353)
1'S. 1802)
S. 1966)

I'S. 1760)
I'S. 306)

1'S. 1328)
I'S. 3146)

1'S. 1362)

1'S. 4676)

1S.1328)

I'S. 69)

I'S. 670)

I'S. 2428)

1'S. 2739)

1'S. 42)

1'S.1328)

I'S. 2334)

I'S. 2514)

1'S. 2739)

I'S. 3146)

1'S. 1328)

1'S. 2514)

S. 700)

I'S. 3115)
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Abkirzung
BNatSchG

ChemBiozidDV
ChemG

ChemKlima-
schutzV

ChemVerbotsV

ChemOzon-
SchichtV

CLP-Verord-
nung

DepV
EAG-BehandV

EMASPrivilegV
ElektroG
GefStoffV
GewAbfV
GewO

HAGB-
NatSchG

HAKWG

HAItBodSchG

HBKG

HBO

HDSchG
HessAGVwWGO

HLPG
HUIG
H-VV TB

HVWVIG
HVwKostG

HWG
HWaldG
ImSchZuv
1zOV

KrwG
KNV-V

Name

Bundesnaturschutzgesetz

Biozidrechts-Durchfiihrungsverordnung

Chemikaliengesetz

Chemikalien-Klimaschutzverordnung

Chemikalien-Verbotsverordnung

Chemikalien-Ozonschichtverordnung

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 16. Dezember 2008 iber
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung
der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Deponieverordnung

Elektro- und Elektronik-Altgerate-Behandlungsverord-
nung

EMAS-Privilegierungs-Verordnung
Elektro- und Elektronikgerategesetz
Gefahrstoffverordnung
Gewerbeabfallverordnung

Gewerbeordnung

Hessisches Ausfiihrungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz

Hessisches Ausfilhrungsgesetz zum Kreislaufwirt-
schaftsgesetz

Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz

Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Hessische Bauordnung
Hessisches Denkmalschutzgesetz

Hessisches Gesetz zur Ausfiihrung der Verwaltungsge-
richtsordnung

Hessisches Landesplanungsgesetz
Hessisches Umweltinformationsgesetz

Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen

Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
Hessisches Verwaltungskostengesetz

Hessisches Wassergesetz
Hessisches Waldgesetz
Immissionsschutz-Zustandigkeitsverordnung

Industrieklaranlagen-Zulassungs- und Uberwachungs-
verordnung

Kreislaufwirtschaftsgesetz

KWK-Kosten-Nutzen-Vergleichs-Verordnung

Fundstelle

29.07.2009 (BGBI. | S. 2542)

18.08.2021 (BGBI. | S. 3706)

In der Fassung vom 28.08.2013
(BGBI. | S. 3498)

02.07.2008 (BGBI. | S. 1139)

20.01.2017 (BGBL. | S. 94)
15.02.2012 (BGBI. | S. 409)

16.12.2008 (ABI. L 353 vom
31.12.2008, S. 1)

27.04.2009 (BGBI. | S. 900)
21.06.2021 (BGBI. | S. 1841)

24.06.2002 (BGBI. | S. 2247)
20.10.2015 (BGBI. 1 S. 1739
26.11.2010 (BGBI. | S. 1643)
18.04.2017 (BGBI. | S. 896)

In der Fassung vom 22.02.1999
(BGBI. I S. 202)

20.12.2010 (GVBI. | S. 629)

06.03.2013 (GVBI. S. 80)

28.09.2007 (GVBI. | S. 652)

14.01.2014 (GVBI. S. 26)
28.05.2018 (GVBI. S. 198)
28.11.2016 (GVBI. S. 211)

In der Fassung vom 27.10.1997
(GVBI. | S. 381)

12.12.2012 (GVBI. S. 590)
14.12.2006 (GVBI. 1 S. 659)
08.12.2021 (StAnz. S. 1704)

In der Fassung vom 15.01.2010
(GVBI. I S. 18)

In der Fassung vom 12.01.2004
(GVBI. I S. 36)

14.12.2010 (GVBI. | S. 548)
27.06.2013 (GVBI. S. 458)
26.11.2014 (GVBI. S. 331)

02.05.2013 (BGBI. | S. 973, 1011,
3756)

24.02.2012 (BGBI. I S. 212)
28.04.2015 (BGBI. | S. 670)

letzte Anderung

20.07.2022 (BGBI. 1 S. 1362,
1436)

10.08.2021 (BGBI. | S. 3436)

19.06.2020 (BGBI. | S. 1328)

19.06.2020 (BGBI. | S. 1328)
19.06.2020 (BGBI. | S. 1328)

16.02.2022 (ABI. L 129 vom
03.05.2022,S.1)

09.07.2021 (BGBI. | S. 2598)

06.07.2021 (BGBI. | S. 2514)
10.08.2021 (BGBI. | S. 3436)
21.07.2021 (BGBI. | S. 3115)
28.04.2022 (BGBI. S. 700)

17.08.2021 (BGBI. | S. 3504)

07.05.2020 (GVBI. S. 318)

03.05.2018 (GVBL. S. 82)

30.09.2021 (GVBI. S.
701)

23.08.2018 (GVBI. S.

602,

374)
03.06.2020 (GVBI. S. 378)

28.05.2018 (GVBI. S. 184)

07.05.2020 (GVBI. S. 318)

09.09.2019 (GVBI. S. 229)

12.09.2018 (GVBI. S. 570)

23.06.2018 (GVBI. S. 330)

30.09.2021 (GVBI. S. 602)

22.02.2022 (GVBI. S. 126)
13.03.2019 (GVBI. S. 42)

09.12.2020 (BGBI. | S. 2873)

10.08.2021 (BGBI. | S. 3436)
06.07.2021 (BGBI. | S. 2514)
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Abkirzung
KSG

LarmVibrati-
onsArbSchV

NachweisV
OWiG

PlanSiG
ProdSG

REACH-Ver-
ordnung

ROG
SprengG

2. SprengV

3. SprengV
StGB

TA Larm

TA Luft
TEHG
TPrufv
UANIG
UmwRG

USchadG
UVPG

VerpackG
VwGO

VwKostO-
MUKLV

WasBauPVO

WHG

Name

Bundes-Klimaschutzgesetz

Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung

Nachweisverordnung

Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten

Planungssicherstellungsgesetz
Produktsicherheitsgesetz

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Par-
laments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschran-
kung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer
Europaischen Chemikalienagentur, zur Anderung der
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung
(EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie
76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG
der Kommission

Raumordnungsgesetz
Sprengstoffgesetz

2. Verordnung zum Sprengstoffgesetz

3. Verordnung zum Sprengstoffgesetz

Strafgesetzbuch
Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz
Technische Prufverordnung

Gesetz liber uberwachungsbediirftige Anlagen

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
Umweltschadensgesetz
Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung

Verpackungsgesetz

Verwaltungsgerichtsordnung

Verwaltungskostenordnung fiir den Geschéftsbereich
des Ministeriums fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz

Verordnung zur Feststellung der wasserrechtlichen Eig-
nung von Bauprodukten und Bauarten durch Nach-
weise nach der Hessischen Bauordnung

Wasserhaushaltsgesetz

Fundstelle

12.12.2019 (BGBI. | S. 2513)

06.03.2007 (BGBI. | S. 261)

20.10.2006 (BGBI. | S. 2298)

In der Fassung vom 19.02.1987
(BGBI. I S. 602)

20.05.2020 (BGBI. | S. 1041)

27.07.2021 (BGBI. | S. 3146, 3147)

18.12.2006 (ABI. L 396 vom
30.12.2006 S. 1)

22.12.2008 (BGBI. | S. 2986)

In der Fassung vom 10.09.2002
(BGBI. I S. 3518)

in der Fassung vom 10.09.2002
(BGBI. | S. 3543)

23.06.1978 (BGBI. | S. 783)

In der Fassung vom 13.11.1998
(BGBI. | S. 3322)

26.08.1998 (GMBI. S. 503)

18.08.2021 (GMBI. S. 1050)
21.07.2011 (BGBI. | S. 1475)
04.12.2020 (GVBI. | 857)

27.07.2021 (BGBI. | S. 3146, 3162)

In der Fassung vom 23.08.2017
(BGBI. | S. 3290)

In der Fassung vom 05.03.2021
(BGBI. | S. 346)

In der Fassung vom 18.03.2021
(BGBI. | S. 540)

05.07.2017 (BGBI. | S. 2234)

In der Fassung vom 19.03.1991
(BGBI. I S. 686)

08.12.2009 (GVBI. | S. 522)

20.05.1998 (GVBI. | S. 228)

31.07.2009 (BGBI. | S. 2585)

letzte Anderung

18.08.2021 (BGBI. | S. 3905)

21.07.2021 (BGBI. | S. 3115)

28.04.2022 (BGBI. S. 700)

05.10.2021 (BGBI. | S. 4607)

18.03.2021 (BGBI. | S. 353)

27.07.2021 (BGBI. I S. 3146)

08.04.2022 (ABI. L 112 vom

11.04.2022 S. 6)

20.07.2022 (BGBI. | S.
27.07.2021 (BGBI. I S.

29.03.2017 (BGBI. I S.

25.07.2013 (BGBI. I S.
11.07.2022 (BGBI. | S.

01.06.2017 (BAnz AT

08.06.2017 B5)

10.08.2021 (BGBI. I S.

25.02.2021 (BGBI. I S.

10.09.2021 (BGBI. I S.

22.09.2021 (BGBI. I S.
20.07.2022 (BGBI. I S.

1353)
3146)

626)

2749)
1082)

3436)

306)

4147)

4363)
1325)

11.07.2022 (GVBI. S. 402)

05.10.2018 (GVBI. S. 642)

20.07.2022 (BGBI. I S. 1237)
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b) Technische Regelwerke

Abkirzung

DIN-Normen

DGUV-Regeln,
DGUV-Infor-
mationen,
DGUV-Grunds-
atze

TRAS
TRBA

TRBS

TRGS

TRLV

uvwv

VDI-Richtlinien

VdS-Richtlinien,

Sicherheitsvor-

schriften und
Merkblatter

vfdb-Richtlinien

Bedeutung

Normen des Deutschen Instituts fir Normung e.
V.

Regeln, Informationen und Grundséatze der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V.

Technische Regeln fur Anlagensicherheit

Technische Regeln fiir Biologische Arbeitsstoffe

Technische Regeln fiir Betriebssicherheit

Technische Regeln fir Gefahrstoffe

Technische Regeln zur Larm- und Vibrations-Ar-
beitsschutzverordnung

Unfallverhitungsvorschriften der zustandigen Be-
rufsgenossenschaft

Richtlinien des Vereins Deutscher Ingenieure
e. V.

Richtlinien, Sicherheitsvorschriften und Merkblat-
ter der VdS Schadenverhiitung GmbH

Richtlinien der Vereinigung zur Férderung des
Deutschen Brandschutzes e. V.

H2. Hinweise zum Immissionsschutzrecht

H.2.1 Erléschen der Genehmigung

weitere Informationen, Bezugsquellen

Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin,
https://www.beuth.de/de/

https://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/in-
dex.jsp

https://www.kas-bmu.de/tras-endgueltige-version.html

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Techni-
sche-Regeln/Regelwerk/ TRBA/TRBA.html

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Techni-
sche-Regeln/Regelwerk/TRBS/TRBS.html

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Techni-
sche-Regeln/Regelwerk/ TRGS/TRGS.html

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Techni-
sche-Regeln/Regelwerk/TRLV/TRLV.html

Uber die jeweilige Berufsgenossenschaft

Informationen unter https://www.vdi.de/richtlinien,

Bezug Uber Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstralle 6,
10787 Berlin

https://shop.vds.de/

https://www.vfdb.de/veroeffentlichungen/richtlinien/

Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage wahrend eines Zeitraumes von mehr als drei

Jahren nicht mehr betrieben worden ist. Die Genehmigungsbehdrde kann auf Antrag die

Frist aus wichtigem Grunde verlangern, wenn hierdurch der Zweck des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes nicht gefdhrdet wird.

Die Stillsetzung ist der Uberwachungsbehérde Dezernat IV/F 43.1 mitzuteilen.

H.2.2 Erléschen der Genehmigung

Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufgehoben wird (§

18 BImSchQ).
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H.2.3 Anderungen

Die wesentliche Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes einer genehmi-
gungs-bediirftigen Anlage bedarf einer Genehmigung, wenn durch die Anderung nachtei-
lige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen und diese fir die Prifung nach § 6 Abs. 1
Nr. 1 BImSchG erheblich sein kénnen (vgl. § 16 Abs. 1 BImSchG).

Die Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes einer genehmigungsbediirf-
tigen Anlage ist, sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, der zustandigen Behorde
mindestens einen Monat bevor mit der Anderung begonnen werden soll, schriftlich anzuzei-
gen, wenn sich die Anderung auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgiiter auswirken kann.
Im Ubrigen wird auf den Wortlaut des § 15 Abs. 1 und 2 BImSchG verwiesen.

H.2.4 Untersagung
Bei Nichterfillung einer Auflage kann der Betrieb der Anlage ganz oder teilweise bis zur Er-
fullung der Nebenbestimmungen untersagt werden (§ 20 BImSchG).

H.2.5 Widerruf
Die Genehmigung kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 21 BImSchG widerrufen
werden.

H.2.6 Nachtragliche Anordnung

Ergibt sich nach Erteilung der Genehmigung, dass die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
nicht ausreichend vor schadlichen Umwelteinwirkungen oder sonstigen Gefahren, erhebli-
chen Nachteilen oder Belastigungen geschitzt sind, so kdnnen gem. § 17 des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes durch die zustdndige Behérde nachtragliche Anordnungen getroffen
werden.

H.2.7 Betriebseinstellung

Die beabsichtigte Einstellung des Betriebes der genehmigungsbediirftigen Anlage ist unter
Angabe des Zeitpunktes der Einstellung unverziglich der zustandigen Behorde anzuzeigen.
Der Anzeige sind Unterlagen Uber die vom Betreiber vorgesehenen Mal3nahmen zur Erfil-
lung der sich aus § 5 Abs. 3 BImSchG ergebenden Pflichten beizufliigen (vgl. § 15 Abs. 3 BIm-
SchG).

H.2.8 Umweltstraftaten
Auf §8§ 324ff des Strafgesetzbuches (StGB) und auf § 62 des BImSchG wird hingewiesen.

H.2.9 Betrieb ohne Genehmigung

Wer eine Anlage, die nach Bundes-Immissionsschutzgesetz oder Kreislaufwirtschaftsgesetz
einer Genehmigung bedarf, ohne Genehmigung betreibt, macht sich strafbar. Auf die §§ 325
bis 327 des Strafgesetzbuches wird besonders hingewiesen.
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H.2.10 Zust. Uberwachungsbehdrde beim Regierungsprasidiums Darmstadt

Soweit im vorliegenden Bescheid auf die Uberwachungsbehdrde verwiesen wird, ist dies im

Bereich

- des Immissionsschutzes
- der Wasserwirtschaft

- des Bodenschutzes

- des Bodenschutzes

- der Abfallbeseitigung

- des Arbeitsschutzes

- des Naturschutzes

das Dezernat 43.1, Immissionsschutz Energie, Larmschutz,
das Dezernat 41.4, Anlagenbezogener Gewasserschutz,
das Dezernat 41.1, Bodenschutz Ost,

das Dezernat 41.5, Bodenschutz West,

das Dezernat 42.2, Abfallwirtschaft West,

das Dezernat 63

das Dezernat 53.1,

des Regierungsprasidiums Darmstadt.
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